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1 Securitate

1.1 Indicaţii de atenţionare referitoare la acţiune

Clasificarea indicaţiilor de atenţionare referitoare la
acţiune
Indicaţiile de atenţionare referitoare la acţiune sunt clasifi-
cate în felul următor cu semne de atenţionare şi cuvinte de
semnal referitor la gravitatea pericolului posibil:

Semne de atenţionare şi cuvinte de semnal
Pericol!
pericol de moarte iminent sau pericol de acciden-
tări grave ale persoanelor

Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare

Atenţionare!
Pericol de accidentări uşoare ale persoanelor

Precauţie!
Risc de pagube materiale sau poluare

1.2 Calificarea necesară a personalului

Lucrările neprofesionale asupra produsului pot provoca pa-
gube materiale asupra întregii instalaţii şi, drept urmare,
chiar şi accidentări ale persoanelor.

▶ Efectuaţi lucrări asupra produsului numai dacă sunteţi un
specialist autorizat.

1.3 Instrucţiuni de siguranţă generale

1.3.1 Pericol cauzat de manevrarea greşită

Prin manevrarea greşită se pot produce situaţii periculoase
imprevizibile.

▶ Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
▶ Pentru toate activităţile legate de manevrarea produsului

urmaţi indicaţiile de siguranţă generale şi indicaţiile de
atenţionare.

▶ Respectaţi toate prescripţiile valide la manevrare.

1.3.2 Pericol de moarte cauzat de gazul scurs

Sunt posibile scurgeri de gaz şi producerea de pericol de in-
toxicare şi explozie cauzate de erori de instalare, deteriorare,
manevrare necorespunzătoare, un loc de instalare nepermis
sau similare.

La miros de gaz în clădiri:

▶ Evitaţi încăperile cu miros de gaz.
▶ Dacă este posibil, deschideţi larg uşile şi ferestrele şi

asiguraţi ventilaţia.
▶ Evitaţi flăcările deschise (de ex. brichetă, chibrituri).
▶ Nu fumaţi.
▶ Nu acţionaţi întrerupătoare electrice, fişe de reţea, sone-

rii, telefoane şi alte instalaţii de interfonie din clădire.
▶ Închideţi dispozitivul de închidere al contorului de gaz

sau principalul dispozitiv de închidere.
▶ Dacă este posibil, închideţi robinetul de gaz la produs.
▶ Atenţionaţi locatarii casei prin strigare sau ciocnire.
▶ Părăsiţi clădirea.

▶ La auzul scurgerii de gaz, părăsiţi clădirea de urgenţă şi
împiedicaţi accesul terţilor.

▶ Alarmaţi poliţia şi pompierii de îndată ce vă aflaţi în afara
clădirii.

▶ Informaţi serviciul de intervenţie al societăţii furnizoare de
gaz de la o linie telefonică aflată în afara clădirii.

1.3.3 Pericol de moarte cauzat de traseul blocat al
gazelor de ardere

Este posibilă ieşirea gazelor arse şi producerea de intoxicări
prin erori de instalare, deteriorare, manipulare sau un loc de
instalare nepermis.

La miros de gaze de ardere în clădiri procedaţi în felul urmă-
tor:

▶ Deschideţi larg toate uşile şi ferestrele accesibile şi asi-
guraţi ventilaţia.

▶ Opriţi produsul.
▶ Verificaţi traseele gazelor de ardere în produs şi conduc-

tele de evacuare pentru gazele de ardere.

1.3.4 Pericol de intoxicare şi explozie cauzate de
gazele de ardere fierbinţi scurse!

Gazele de ardere fierbinţi scurse pot provoca intoxicări şi ar-
suri dacă produsul este utilizat cu tubulatură de aer/gaze de
ardere montată incomplet sau deschisă sau dacă produsul
este utilizat cu învelitoarea frontală deschisă la neetanşeităţi
interne.

▶ Pentru punerea în funcţiune şi în regim permanent, uti-
lizaţi produsul numai cu învelitoarea frontală montată şi
închisă şi cu tubulatură de aer/gaze de ardere montată
complet.

▶ Produsul poate fi folosit exclusiv în scopuri de verificare,
ca de ex. verificarea presiunii de curgere a gazului, nu-
mai pentru scurte intervale de timp şi numai cu tubulatură
de aer / gaze de ardere montată complet cu învelitoarea
frontală detaşată.

1.3.5 Pericol de moarte cauzat de carcase tip dulap

O carcasă tip dulap poate provoca situaţii periculoase la un
produs acţionat în funcţie de aerul din cameră.

▶ Respectaţi reglementările de execuţie pentru carcasa
produsului.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că produsul este alimentat suficient
cu aer de ardere.

1.3.6 Pericol de moarte cauzat de substanţe
explozive şi uşor inflamabile

Pericolul de explozie se produce prin amestecurile gaz-aer
uşor inflamabile. Respectaţi următoarele:

▶ Nu folosiţi materiale explozive sau uşor inflamabile (de
ex. benzină, vopsele) în camera de instalare a produsu-
lui.

▶ Indicaţi utilizatorului faptul că nu are voie să depoziteze
sau să utilizeze materiale explozive sau uşor inflamabile
(de ex. benzină, vopsele) în camera de instalare a produ-
sului.
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1.3.7 Pericol de moarte cauzat de lipsa
dispozitivelor de siguranţă

Dispozitivele de siguranţă lipsă (de ex. supapa de siguranţă,
vasul de expansiune) pot provoca opăriri mortale şi alte acci-
dentări, de ex. prin explozii.

Schemele conţinute în acest document nu prezintă toate dis-
pozitivele de siguranţă necesare pentru o instalare profesio-
nală.

▶ Instalaţi dispozitivele de siguranţă necesare în instalaţie.
▶ Informaţi utilizatorului privind funcţionarea şi poziţia dis-

pozitivelor de siguranţă.
▶ Respectaţi legile, normele şi directivele naţionale şi inter-

naţionale valabile.

1.3.8 Pericol de ardere sau opărire cauzat de
subansambluri fierbinţi!

La racordul gaz-aer şi la toate subansamblurile cu apă există
pericolul de arsuri şi opăriri.

▶ Lucraţi cu aceste subansambluri numai după răcirea lor.

1.3.9 Pericol de moarte cauzat de scurgerea
gazelor de ardere

Dacă utilizaţi produsul cu un sifon de condens gol, atunci
sunt posibile scăpări ale gazelor de ardere în aerul încăperii.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că sifonul de condens este umplut
permanent pentru funcţionarea produsului.

1.3.10 Pericol de opăriri cu apă caldă menajeră
fierbinte

La punctele de consum pentru apa caldă menajeră există
pericol de opărire la temperaturi ale apei calde menajere
peste 60 °C. Copiii mici sau persoanele vârstnice pot fi puse
în pericol la temperaturi mai mici.

▶ Alegeţi o temperatură nominală potrivită.

1.3.11 Riscul producerii de pagube materiale
cauzate de utilizarea improprie şi/sau
instrument inadecvat

Utilizarea improprie şi/sau instrumentul inadecvat poate pro-
duce pagube (de ex. scăpări de gaz sau de apă).

▶ Pentru strângerea sau slăbirea îmbinărilor filetate folosiţi
chei tip furcă potrivite (chei fixe), însă nu cleşti pentru
ţevi, extensii etc.

1.3.12 Deteriorări cauzate de îngheţ în urma locului
de instalare inadecvat

La îngheţ există pericolul de deteriorare a produsului şi a
întregii instalaţii de încălzire.

▶ La alegerea locului de instalare aveţi în vederea faptul că
nu aveţi voie să instalaţi produsul în încăperi cu pericol
de îngheţ.

▶ Explicaţi utilizatorului modalitatea în care poate proteja
produsul de îngheţ.

1.3.13 Deteriorări cauzate de îngheţ prin
întreruperea energiei electrice

La o întrerupere a alimentării cu energie electrică nu poate
fi exclusă deteriorarea prin îngheţ a unor zone parţiale ale
instalaţiei de încălzire.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că produsul poate fi menţinut dis-
ponibil pentru utilizare la îngheţ puternic, de ex. cu ajuto-
rul unui agregat de curent de urgenţă.

1.3.14 Pagube de coroziune cauzate de aerul de
ardere şi din încăpere neadecvat

În condiţii nefavorabile, spray-urile, solvenţii, produsele de
curăţare cu clor, vopselele, adezivii, compuşi de amoniac şi
similare pot cauza corodarea produsului şi a tubulaturii de
aer/gaze arse.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că alimentarea cu aer de ardere
este permanent liberă de fluor, clor, sulf, praf, etc.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu se depozitează materiale
chimice la locul de instalare.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că aerul de ardere nu este ghidat
prin coşuri vechi cu cazan de ulei.

▶ Dacă instalaţi produsul în saloane de frizerie, ateliere de
lăcuit sau tâmplărie, societăţi de curăţenie sau similare,
atunci alegeţi un spaţiu separat de montare, în care să fie
asigurată o alimentare cu aer de ardere liberă tehnic de
substanţe chimice.

1.4 Utilizarea conform destinaţiei

La utilizarea improprie sau neconformă cu destinaţia pot re-
zulta pericole pentru sănătatea şi viaţa utilizatorilor sau a ter-
ţilor resp. deteriorări ale produsului şi alte pagube materiale.

Produsul este prevăzut ca generator de căldură pentru insta-
laţii închise de centrale de încălzire a apei calde menajere
şi pentru prepararea apei calde menajere. Produsele men-
ţionate în aceste instrucţiuni pot fi instalate şi operate numai
în conexiune cu accesoriile prezentate în instrucţiunile de
montaj aferente ale tubulaturii de aer/gaze de ardere.

Utilizarea conform destinaţiei conţine:

– respectarea atât a instrucţiunilor de utilizare, instalare şi
întreţinere alăturate ale produsului Vaillant, cât şi a altor
subansambluri şi componente ale instalaţiei

– instalarea şi montajul corespunzător aprobării produsului
şi sistemului

– respectarea tuturor condiţiilor de inspecţie şi întreţinere
prezentate în instrucţiunile de inspecţie şi întreţinere.

Utilizarea produsului în autovehicule, ca de ex. locuinţe mo-
bile sau rulote este neconformă cu destinaţia.

Nu sunt considerate autovehicule acele unităţi instalate per-
manent şi numai într-o anumită locaţie şi care nu au roţi (aşa
numita instalare fixă).

O altă utilizare decât cea descrisă în instrucţiunile prezente
sau o utilizare care depăşeşte instrucţiunile este considerată
neconformă cu destinaţia.

Neconformă cu destinaţia este şi orice utilizare comercială şi
industrială directă.

Producătorul / furnizorul nu îşi asumă răspunderea pentru
daunele rezultate din utilizarea neconformă cu destinaţia.
Riscul este asumat în întregime de către utilizator.
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ATENŢIE! Este interzisă orice utilizare ce nu este conformă
cu destinaţia.

1.5 Prescripţii (directive, legi, norme)

Se vor respecta suplimentar directiva privind spaţiile cu încă-
lzire, regulamentul regional privind construcţiile şi dispoziţiile
privind instalaţiile cu focar din fiecare ţară. Mai este necesar
ca aparatul să fie instalat, exploatat şi întreţinut în conformi-
tate cu standardele tehnice actuale. Acest lucru este valabil
de asemenea pentru instalaţia hidraulică, pentru instalaţia de
gaze arse şi pentru spaţiul de instalare.

Atenţie!

1. Volumul interior minim al incaperilor in care sunt ampla-
sate instalatii interioare de utilizare a gazelor naturale este
de :

– 18 m3 - pentru incaperi curente;
– 7,5 m3 – pentru bucatarii, bai, oficii;

Toate incaperile in care se monteaza aparate de utilizare a
gazelor naturale, se prevad cu suprafete vitrate, sub forma
de ferestre, luminatoare cu geamuri usoare, usi cu geam sau
goluri, toate la exterior sau spre balcoane vitrate cu supra-
fata minima totala de:

– 0,03 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul con-
structiilor din beton armat, respectiv de

– 0,05 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul con-
structiilor din zidarie.

Geamurile au grosimea de maxim 4 mm fara armare. Pen-
tru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm
sau sunt de constructie speciala (securizat, termopan, etc.)
se recomanda montarea detectoarelor automate de gaze cu
limita inferioara de sensibilitate 2 % CH4 in aer, care actio-
neaza asupra robinetului de inchidere al conductei de ali-
mentare cu gaze naturale al arzatoarelor.

In incaperi cu volum mai mic decit cel prevazut la pct. 1 sunt
admise numai aparate de utilizare legate la cos, cu conditia
ca accesul aerului necesar arderii si aprinderea aparatelor
de utilizare sa se faca din exteriorul incaperii (coridor, vesti-
bul, etc.) sau direct din exteriorul cladirii.

Pentru toate aparatele cu tiraj natural se asigura aerul nece-
sar printr-un gol pentru accesul aerului de ardere prevazut la
partea inferioara a incaperii, fara dispozitive de inchidere sau
reglaj, si este interzisa obturarea lui. Suprafata golului se de-
termina cu formula S = 0,0025 x Q (Nmc/h) aparat.

Aparatele de utilizare si arzatoarele consumatoare de gaze
naturale se racordeaza rigid la instalatiile interioare de gaze
naturale. Inaintea fiecarui aparat consumator de gaze natu-
rale se monteaza 2(doi) robineti de gaz (unul de manevra si
unul de siguranta).

Este interzisa montarea instanturilor pentru apa calda mena-
jera in incaperi ce au urmatoarele destinatii: bai sau camere
de baie, closete sau incaperi care nu indeplinesc conditiile
de mai sus( volum minim 18 m3) prevazute obligatoriu cu
gura de aerisire de minim 100cm2 si cu suprafata vitrata indi-
cata mai sus.

1.6 Caracteristica CE

 Prin caracteristica CE se documentează faptul
că produsele, pentru care sunt valabile aceste instrucţiuni,
îndeplinesc cerinţele de bază ale directivelor în vigoare.

– Directiva privind aparatele cu gaz 2009/142/CE a Consili-
ului)

– Directiva privind cerinţele de randament (Directiva
92/42/CEE a Consiliului)

– Directiva tensiune joasă (Directiva 2006/95/CE a Consili-
ului)

– Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (Di-
rectiva 2004/108/CE a Consiliului)

Produsele corespund tipului PIN-No descris în certificatul de
verificare a tipului CE. CE‑0085CM0415.

Declaraţia de conformitate poate fi obţinută de la producător
şi, la necesitate, poate fi pusă la dispoziţie.
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2 Indicaţii privind documentaţia

2.1 Respectarea documentaţiei conexe

▶ Respectaţi obligatoriu toate instrucţiunile de exploatare şi
instalare alăturate componentelor instalaţiei.

2.2 Valabilitatea instrucţiunilor

Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru următoarele
generatoare de căldură, numite „produs” în cele ce urmează:

Tipuri şi numere de articol ecoTEC plus
VU OE 806/5‑5 0010010764

VU OE 1006/5‑5 0010010777

VU OE 1206/5‑5 0010010789

Numărul de articol al produsului îl găsiţi pe placa de timbru
(→ pagina 7).

3 Descrierea produsului

3.1 Seria

Seria o găsiţi pe un panou aflat după clapeta frontală pe
partea inferioară a produsului, într-o sticlă de plastic, cât şi
pe placa de timbru.

Indicaţie
Puteţi afişa seria şi pe display-ul produsului (a se
vedea instrucţiunile de exploatare).

3.2 Datele de pe placa de timbru

Placa de timbru este ataşată din fabricaţie pe partea inferi-
oară a produsului.

Date de pe placa de
timbru

Semnificaţie

Seria pentru identificare; 7. până la 16. cifre =
numărul de articol al produsului

VU… Vaillant Aparat mural de încălzire cu gaz
pentru încălzire

ecoTEC plus Denumirea produsului

H, G20- 20 mbar
(2,0 kPa)

Grupă de gaz din fabricaţie şi presiune
de racordare a gazului

Cat. (de ex. I2H) Categoria de gaz aprobată

Tip (de ex. C33) Racorduri de gaze de ardere aprobate

PMS (de ex. 6 bar
(0,6 MPa))

Suprapresiunea totală admisă

Tmax. (de ex. 85 °C) Temperatură max. pe tur

230 V 50 Hz Conexiune electrică

(de ex. 260) W Putere electrică max. absorbită

IP (de ex. X4D) Gradul de protecţie

Regimul de încălzire

P Intervalul nominal al puterii termice

Q Domeniul de solicitare din diferenţe de
temperatură

Caracteristica CE Produsul corespunde normelor şi directi-
velor europene

Date de pe placa de
timbru

Semnificaţie

salubrizarea profesională a produsului

Indicaţie
Verificaţi dacă produsul corespunde grupei de gaz
la locul de instalare.

3.3 Construcţia produsului

3.3.1 Elementele funcţionale (806/5‑5)

1

2

3

4

6

5

7

9

8

11

12

13

14

15

10

1 Racord pentru tubulatura
de aer / gaze de ardere

2 Ventilator

3 Armătura de gaz

4 Racord pentru ţeava de
aspirare a aerului

5 Doză de presiune pentru
gaze de ardere

6 Senzorul de retur

7 Senzorul pentru presiunea
apei

8 Caseta electronică

9 Schimbător integral de
căldură pentru condensare

10 Manometru

11 Senzor pe tur

12 Limitator termic de sigu-
ranţă

13 Electrod aprindere

14 Dezaerator rapid

15 Electrod de monitorizare
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3.3.2 Elementele funcţionale (1006/5‑5 şi 1206/5‑5)

1

2

3

6

5

4

7

9

8

11

12

13

14

15

10

1 Racord pentru tubulatura
de aer / gaze de ardere

2 Ventilator

3 Armătura de gaz

4 Colectorul de aer de admi-
sie

5 Doză de presiune pentru
gaze de ardere

6 Senzorul de retur

7 Senzorul pentru presiunea
apei

8 Caseta electronică

9 Schimbător integral de
căldură pentru condensare

10 Senzor pe tur

11 Limitator termic de sigu-
ranţă

12 Electrod aprindere

13 Dezaerator rapid

14 Electrod de monitorizare

4 Montajul

4.1 Despachetarea produsului

1. Deschideţi cartonul prin tragerea de sfoara de rupere.
2. Scoateţi produsul din ambalajul de carton.
3. Îndepărtaţi foliile de protecţie de pe toate piesele produ-

sului.
4. Aşezaţi produsul vertical pe perna de picior.

4.2 Verificarea setului de livrare

▶ Verificaţi caracterul complet şi integru al setului de li-
vrare.

4.2.1 Set de livrare

Valabil pentru: VU

Canti-
tate

Denumire

1 Suportul aparatului

1 Generator căldură

1 Sifon de condens

1 Şablon de montaj

1 Documentaţie adăugată

1 Pungă cu piese mici

1 Piesa de racordare pentru gaz
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4.3 Dimensiunile produsului şi cote de racordare

Dimensiunile produsului şi cote de racordare

2
8

7
19

0
6

7
3

6
0

3

480

17
5

138

172 172

7
0

2
2

4
8

2

Ø
2

5

4
9

G
 1

 1
/4

9
6

0

4
7

7
6

8
0

,5

1

2

3

4

5 6

7

1 Trecere prin perete a
tubulaturii de aer / gaze
de ardere

2 Racordul tubulaturii de aer
/ gaze de ardere

3 Suportul aparatului

4 Tur de încălzire

5 Racordul sifonului de
condens

6 Racordul de gaz

7 Returul de încălzire

4.4 Distanţele minime şi spaţiile libere pentru
montaj

CC

A
B

A 350 mm (tubulatură de
aer / gaze de ardere Ø
110/160 mm)
min. 450 mm la construc-
ţia în cascadă

B 400 mm

C opţional cca. 200 mm

▶ La utilizarea accesoriilor observaţi distanţele minime /
spaţiile libere pentru montaj.

Indicaţie
Nu este necesară o distanţă laterală, însă pu-
teţi demonta şi piesele laterale la o distanţă
laterală suficientă (cca. 200 mm) pentru uşura-
rea lucrărilor de întreţinere sau reparaţie.

▶ La o construcţie în cascadă acordaţi atenţie pantei tubu-
lui de gaze de ardere (cca. 50 mm/m).

4.5 Distanţele faţă de subansamblurile
inflamabile

Nu este necesară o distanţă a produsului faţă de subansam-
blurile din compuşi inflamabili deoarece la puterea termică
nominală a produsului nu apare o temperatură mai mare de-
cât temperatura maximă admisă de 85 °C.

4.6 Utilizarea şablonului de montaj

1. Orientaţi vertical şablonul de montaj la locul de montaj.
2. Fixaţi şablonul pe perete.
3. Marcaţi pe perete toate poziţiile necesare pentru insta-

larea dumneavoastră.
4. Detaşaţi şablonul de montaj de pe perete.
5. Perforaţi toate orificiile necesare.
6. Realizaţi toate eventualele treceri necesare.
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4.7 Suspendarea produsului

Pericol!
Pericol cauzat de fixarea insuficientă

Materialul de fixare utilizat trebuie adaptat la
natura peretelui. În caz contrar este posibilă
desprinderea şi căderea produsului de pe
perete. Neetanşeităţile racordurilor pot repre-
zenta pericol de moarte.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că peretele are ca-
pacitate portantă suficientă pentru masa
operaţională a produsului.

▶ Verificaţi dacă materialul de fixare livrat
poate fi folosit pentru perete.

▶ Dacă este cazul, utilizaţi suporturile indivi-
duale care pot fi obţinute din programul în
cascade disponibil ca accesoriu.

1

1. Montaţi suportul aparatului (1) pe perete.
2. Suspendaţi produsul pe sus cu agrafa de suspendare

pe suportul aparatului.

4.8 Demontarea / montarea învelitorii frontale

4.8.1 Demontarea învelitorii frontale

2

1

1. Slăbiţi şurubul (1).

2. Presaţi ambele cleme de fixare (2), astfel încât să se
desfacă învelitoarea frontală.

3. Trageţi în faţă învelitoarea frontală de pe marginea infe-
rioară.

4. Ridicaţi învelitoarea frontală în sus, afară din suport.

4.8.2 Montarea învelitorii frontale

1. Aşezaţi învelitoarea frontală pe suporturile superioare.
2. Împingeţi învelitoarea frontală pe produs, astfel încât să

se fixeze ambele cleme de fixare (2) de pe învelitoarea
frontală.

3. Fixaţi învelitoarea frontală prin strângerea şurubului (1).

5 Instalarea

Pericol!
Pericol de explozie sau opărire prin instala-
rea necorespunzătoare!

Tensiunile din conducta de racordare pot
provoca neetanşeităţi.

▶ Asiguraţi un montaj fără tensionare a con-
ductelor de racordare.

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate conducte murdare!

Corpurile străine, cum ar fi resturile de su-
dură, resturile de etanşare sau murdăria din
conductele de racordare pot provoca daune
la produs.

▶ Suflaţi resp. suflaţi temeinic conductele de
racordare înaintea instalării.

Garniturile din materiale similare cauciucului se pot deforma
plastic şi să provoace pierderi de presiune. Recomandăm
utilizarea de garnituri din material fibros similar cartonului.

5.1 Accesoriu

Pentru instalaţie aveţi nevoie de următoarele accesorii:

– Grupul de pompe
– Supapa de siguranţă
– Robinete de întreţinere

5.2 Instalaţia de gaz

5.2.1 Realizarea instalaţiei de gaz

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale ca-
uzate de instalaţia de gaz necorespunză-
toare!

Depăşirea presiunii de verificare poate pro-
voca daune la armătura de gaz!

▶ Dacă verificaţi armătura de gaz pentru
etanşeitate, atunci utilizaţi o presiune de
verificare max. de 1,1 kPa (110 mbar).
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▶ La instalaţia de gaz asiguraţi-vă de faptul
că reglarea presiunii din casă îndeplineşte
presiunea de curgere a gazului de +/- 5
mbar solicitată conform datelor tehnice (în
anexă).

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate sortimentul de gaz greşit!

Utilizarea sortimentului de gaz greşit poate
provoca opriri de avarie ale produsului. În
plus, se pot produce zgomote de aprindere şi
ardere la produs.

▶ Utilizaţi exclusiv sortimentul de gaz con-
form plăcii de timbru.

▶ Îndepărtaţi resturile din conducta de gaz prin suflarea
anterioară a conductei de gaz.

▶ Montaţi un robinet de gaz aprobat pe produs cu ajutorul
piesei de racordare pentru gaz.

▶ Montaţi conducta de gaz fără tensiune pe robinetul de
gaz.

▶ Aerisiţi conducta de gaz înaintea punerii în funcţiune.
▶ Verificaţi racordul de gaz pentru etanşeitate (Verificarea

funcţionării produsului şi a etanşeităţii (→ pagina 22)).

5.3 Instalaţia hidraulică

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zat de temperaturi prea mari!

Conductele de plastic din instalaţia de încă-
lzire pot fi deteriorate prin supraîncălzire în
caz de avarie.

▶ La utilizarea conductelor de plastic
montaţi un termostat de maxim pe turul de
încălzire.

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de coroziune!

Conductele de plastic neetanşe la difuzie
aflate în instalaţia de încălzire provoacă inclu-
ziunea aerului în apa fierbinte şi la coroziune
în circuitul generatorului de căldură şi în pro-
dus.

▶ Realizaţi o separare a sistemului la utiliza-
rea unor conducte de plastic neetanşe
la difuzie în instalaţia de încălzire prin
montarea unui schimbător extern de căl-
dură între produs şi instalaţia de încălzire.

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale prin
transferul termic la sudură!

Prin transferul termic la lipire pot fi deteriorate
garniturile din robinetele de întreţinere.

▶ Nu lipiţi piesele de racordare dacă aces-
tea sunt înşurubate de robinetele de între-
ţinere.

Produsul trebuie racordat printr-un grup de pompe Vaillant
(accesoriu).

– Pompă foarte eficientă sau pompă modulatoare

La acest grup de pompe se află posibilitatea de racordare
pentru vasul de expansiune (racord drept) şi o supapa de si-
guranţă (racord stâng). Puteţi procura vasul de expansiune
de asemenea ca accesoriu. Informaţii privind accesoriile dis-
ponibile obţineţi din lista de preţuri Vaillant sau de la adresa
de contact indicată pe partea posterioară.

▶ La montarea grupului de pompe observaţi ordinea de
montaj a izolaţiei şi a conductelor hidraulice (¬ Instruc-
ţiuni de instalare ale grupului de pompe).

▶ Aveţi în vedere faptul că pompa aparatului trebuie
montată întotdeauna în retur. În caz contrar se pot
produce erori în funcţionarea produsului.

La racordarea mai multor produse în regim de cascadă tre-
buie să instalaţie la fiecare produs din tur o clapetă de refu-
lare din setul de racordare în cascadă.

O clapetă de refulare de la un producător străin poate pre-
zenta o pierdere de presiune de max. 30 mbar la un debit
volumetric de 4,5 m³/h.
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5.3.1 Racordul turului şi returului la încălzire

1

1. Introduceţi câte o garnitură plată în robinetele de întreţi-
nere (accesoriu Vaillant).

2. Înşurubaţi robinetele de întreţinere pe racordul de tur şi
retur (1) al grupului de pompe.

3. Înşurubaţi robinetele de întreţinere cu instalare din con-
strucţie.
– Diametrul conductei de încălzire: 1 1/4"

5.3.2 Instalarea vasului de expansiune

1

▶ Instalaţi un vas de expansiune la racordul (1) din retur.
– Racordul la grupul de pompe: 1/2"
Condiţii: Utilizarea unei separări de sistem

– Vas mare de expansiune: ≥ 10 l

5.3.3 Legătura hidraulică

Valabil pentru: Rumânia

Ø 1 1/4"

La legarea hidraulică pe instalaţia de încălzire recomandăm
imperativ utilizarea unui separator hidraulic sau utilizarea
unui schimbător de căldură în plăci pentru separarea hidra-
ulică a sistemului. Recomandăm suplimentar montarea unui
filtru de murdărie pe partea instalaţiei înaintea separatoru-
lui hidraulic resp. a schimbătorului de căldură în plăci. Pentru
întreţinerea schimbătorului de căldură în plăci pe partea de
încălzire recomandăm instalarea de racorduri de curăţenie
astfel încât să fie posibilă spălarea inversă a schimbătorului
de căldură în plăci la întreţinere.

Pentru aceasta se oferă ca accesoriu diverse schimbătoare
de căldură în plăci şi separatoare hidraulice în funcţie de
puterea produsului sau de racordarea în cascadă. Pierderea
de presiune este corelată la grupele de pompe oferite ca
accesoriu. Prin accesoriile originale este asigurată cantitatea
minimă de apă circulată în circuitul aparatului, atâta timp cât
nu se depăşesc pierderile maxime de presiune din tubaj.

Schimbătorul de căldură în plăci trebuie să îl alegeţi în func-
ţie de putere.

În funcţie de alegerea grupului de pompe, la turul aparatelor
stau la dispoziţie următoarele înălţimi de pompare restante:

Putere Denumire Înălţimea de
pompare res-
tantă

80 kW Pompă foarte eficientă 0,024 MPa
(0,24 bar)

80 kW pompă modulatoare 0,042 MPa
(0,42 bar)

100 kW Pompă foarte eficientă 0,038 MPa
(0,38 bar)

100 kW pompă modulatoare 0,026 MPa
(0,26 bar)

120 kW Pompă foarte eficientă 0,036 MPa
(0,36 bar)

120 kW pompă modulatoare 0,024 MPa
(0,24 bar)
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Dacă utilizaţi un schimbător de căldură în plăci pentru sepa-
rarea hidraulică a sistemului, atunci trebuie respectate urmă-
toarele pierderi de presiune (cantitatea nominală de apă la
ΔT=20 K):

Putere Pierdere presiune

< 120 kW 86 mbar
(0,086 bar)

în conexiune cu cascada hidraulică

< 240 kW 96 mbar
(0,096 bar)

< 360 kW 76 mbar
(0,076 bar)

< 480 kW 82 mbar
(0,082 bar)

< 600 kW 87 mbar
(0,087 bar)

< 720 kW 92 mbar
(0,092 bar)

5.3.4 Racordarea sifonului de condens

La ardere se produce condens în produs. Conducta de scur-
gere a condensului ghidează condensul printr-o pâlnie de
scurgere către racordul de ape uzate.

Produsul este echipat cu un sifon de condens. Înălţimea
de umplere este 145 mm. Sifonul de condens colectează
condensul rezultat şi îl ghidează în conducta de scurgere a
condensului.

▶ Introduceţi sifonul de condens pe partea inferioară a pro-
dusului, pe ştuţul de scurgere a condensului, şi asiguraţi-l
cu clema de prindere.

▶ Sub sifonul de condens lăsaţi liber un spaţiu de montaj
de minim 180 mm, pentru ca să puteţi curăţa sifonul de
condens în caz de întreţinere.

▶ Verificaţi obligatoriu etanşeitatea punctului de legătură.

5.3.5 Racordarea conductei de scurgere a
condensului

Pericol!
Pericol de moarte prin scurgerea gazelor de
ardere!

În cazul în care conducta de scurgere a con-
densului este legată etanş printr-o legătură
fixă la conducta de ape uzate, atunci este po-
sibilă golirea prin aspirare a sifonului de con-
dens.

▶ Nu legaţi etanş conducta de scurgere a
condensului de conducta de ape uzate.

min.
180

2

3

1

▶ Conform prescripţiilor naţionale verificaţi dacă trebuie
instalată o neutralizare.

▶ Respectaţi prescripţiile locale privind neutralizarea con-
densului.

Indicaţie
Puteţi procura o neutralizare ca accesoriu cu
şi fără pompa-elevator de condens.

▶ Suspendaţi furtunul de scurgere al produsului în pâlnia
de scurgere preinstalată (3).

▶ Dacă este cazul, introduceţi furtunul de scurgere (1) al
dezaeratorului rapid în pâlnia de scurgere.

5.3.6 Racordarea supapei de siguranţă

1

Pericol!
Pericol de opărire!

Apa fierbinte care curge la punctul de curgere
al supapei de siguranţă poate provoca opăriri
majore.

▶ Montaţi profesional scurgerea supapei de
siguranţă.

▶ Conectaţi o supapă de siguranţă (pe partea de construc-
ţie) (1).
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Indicaţie
La alegerea unei supape de siguranţă (dispo-
nibil ca accesoriu) observaţi presiunea max.
de regim a instalaţiei de încălzire.

5.4 Instalaţia de gaze de ardere

5.4.1 Tubulaturi de aer / gaze de ardere care pot fi
racordate

▶ La montajul tubulaturii de aer / gaze de ardere respectaţi
hotărârile prescripţiilor naţionale valabile.

Indicaţie
În mod standard, toate produsele sunt echi-
pate cu un racord de aer / gaze de ardere Ø
110/160 mm.

Tubulaturile de aer / gaze de ardere care pot fi utilizate puteţi
să le preluaţi din instrucţiunile de montaj alăturate ale tubula-
turii de aer / gaze de ardere.

5.4.2 Montarea tubulaturii de aer / gaze de ardere

Valabil pentru: Rumânia

Precauţie!
Pericol de intoxicare cauzat de scurgerea
gazelor de ardere!

Grăsimile pe bază de ulei mineral pot deteri-
ora garniturile.

▶ Pentru uşurarea montajului folosiţi în loc
de grăsimi exclusiv apă sau săpun lichid
uzual.

Pericol!
Posibile accidentări ale persoanelor şi da-
une materiale cauzate de tubulaturile de aer
/ gaze de ardere nepermise!

Aparatele de încălzire Vaillant au certificare
de sistem împreună cu tubulaturile de aer /
gaze de ardere originale Vaillant. Utilizarea
altor accesorii poate cauza atât accidentări
ale persoanelor şi daune materiale, cât şi
erori în funcţionare. La tipul instalaţiei B23P
sunt admise şi accesorii străine (se consultă
datele tehnice din anexă).

▶ Utilizaţi numai tubulaturile de aer / gaze
de ardere originale Vaillant.

▶ La utilizarea de accesorii străine asiguraţi-
vă de faptul că legăturile tuburilor de gaze
de ardere sunt pozate şi etanşate cores-
punzător, şi asigurate contra alunecării
afară.

1. Montaţi tubulatura de aer / gaze de ardere cu ajutorul
instrucţiunilor de montaj.

2. La montajul tubulaturii de aer / gaze de ardere respec-
taţi hotărârile prescripţiilor naţionale valabile.

3. Pozaţi cu pantă tubul de gaze de ardere astfel încât
condensul acumulat să poată curge fără probleme în
scurgerea prevăzută pentru aceasta (sifon) fără resturi
de acumulare.

5.5 Instalaţia electrică

Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare la cone-
xiune electrică necorespunzătoare!

O conexiune electrică realizată necorespun-
zător poate afecta siguranţa în exploatare a
produsului şi poate provoca accidentări ale
persoanelor şi daune materiale.

▶ Realizaţi instalaţia electrică numai dacă
sunteţi un specialist instruit şi calificat
pentru această muncă.

▶ Respectaţi toate legile, normele şi directi-
vele valabile.

▶ Legaţi produsul la împământare.

Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare!

Atingerea conexiunilor aflate sub tensiune
poate provoca accidentări grave ale persoa-
nelor deoarece pe clemele de conectare la
reţea L şi N există tensiune continuă chiar şi
cu întrerupătorul oprit.

▶ Decuplaţi alimentarea cu energie elec-
trică.

▶ Asiguraţi alimentarea cu curent electric
contra repornirii.

5.5.1 Deschiderea / închiderea casetei electronice

5.5.1.1 Deschiderea casetei electronice

2

1 3

1. Demontaţi învelitoarea frontală. (→ pagina 10)
2. Rabataţi caseta electronică (1) în faţă.
3. Desfaceţi clemele (3) din suporturi.
4. Rabataţi în sus capacul (2).
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5.5.1.2 Închiderea casetei electronice

1. Închideţi capacul (2) prin apăsarea sa în jos, pe caseta
electronică (1).

2. Asiguraţi-vă de faptul că toate clemele (3) se fixează
audibil în suporturi.

3. Rabataţi caseta electronică în sus.

5.5.2 Realizarea alimentării cu energie electrică

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zat de tensiunea de racordare prea mare!

La tensiuni de reţea peste 253 V este posibilă
deteriorarea componentelor electronice.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că tensiunea nomi-
nală a reţelei este 230 V.

1. Respectaţi toate prescripţiile în vigoare.
2. Deschideţi caseta electronică. (→ pagina 14)
3. Conectaţi produsul printr-o conexiune fixă şi un dispozi-

tiv de separare cu o deschidere a contactului de minim
3 mm (de ex. siguranţe sau întrerupător de putere).

4. Folosiţi un cablu flexibil cu rol de cablu de alimentare
de la reţea, care să fie pozat în produs prin gidajul de
cablu.

5. Realizaţi cablajul. (→ pagina 15)
6. Respectaţi schema electrică de conectare

(→ pagina 43).
7. Înşurubaţi ştecărul ProE livrat într-un cablu de conec-

tare la reţea adecvat, flexibil, conform normelor şi cu
trei fire.

8. Închideţi caseta electronică. (→ pagina 15)
9. Asiguraţi-vă de faptul că este asigurat permanent acce-

sul la racordul la reţea şi că nu este acoperit sau aşe-
zat.

5.5.3 Realizarea cablajului

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de instalarea necorespunzătoare!

Tensiunea de alimentare la reţea la clemele
greşite ale ştecărului de la sistemul ProE
poate deteriora sistemul electronic.

▶ Nu conectaţi tensiune de alimentare la
reţea la clemele eBUS (+/−).

▶ Conectaţi cablul de conectare la reţea ex-
clusiv la clemele marcate pentru aceasta!

1. Introduceţi cablurile de conectare ale componentelor
de racordat prin ghidajul de cablu stânga, pe partea
inferioară a produsului.

2. Utilizaţi descărcările la tracţiune alăturate.
3. Scurtaţi cablurile de conectare conform necesităţii.
4. Pentru a evita scurtcircuitările la scoaterea accidentală

a unei liţe, scoateţi învelişul exterior al cablurilor flexibile
numai maxim 30 mm.

5. Asiguraţi-vă de faptul că nu se deteriorează izolaţia
firelor interioare pe durata decojirii învelişului exterior.

6. Izolaţi firele interne numai într-atât, încât să poată fi
realizate legături bune, stabile.

7. Pentru a evita scurtcircuitările prin firele individuale li-
bere, capetele dezizolate ale firelor se prevăd cu înveli-
şuri aderente.

8. Înşurubaţi ştecărul ProE pe cablul de conectare.
9. Verificaţi dacă toate firele sunt prinse mecanic strâns în

clemele de ştecăr ale ştecărului ProE. Amelioraţi, dacă
este cazul.

10. Introduceţi ştecărul ProE în locaşul aferent de pe placa
de circuite.

11. Asiguraţi cablul cu descărcări la tracţiune în caseta
electronică.

5.5.4 Racordarea grupului de pompe

X18
230 V

X22

1. Deschideţi caseta electronică. (→ pagina 14)
2. Realizaţi cablajul. (→ pagina 15)
3. Utilizaţi descărcările la tracţiune alăturate.
4. Introduceţi ştecărul ProE al cablului de alimentare cu

energie electrică în locaşul X18.
5. Introduceţi ştecărul ProE al cablului de comandă în

locaşul X22.
6. Închideţi caseta electronică. (→ pagina 15)

5.5.5 Instalarea produsului în zona de protecţie 1
sau 2

Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare!

Dacă instalaţi produsul în zona de protecţie 1
sau 2 şi utilizaţi cablul de racordare de serie
cu ştecăr cu pământare de protecţie, atunci
există pericol de electrocutare mortală.

▶ Conectaţi produsul printr-o conexiune fixă
şi un dispozitiv de separare cu o deschi-
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dere a contactului de minim 3 mm (de ex.
siguranţe sau întrerupător de putere).

▶ Folosiţi un cablu flexibil cu rol de cablu de
alimentare de la reţea, care să fie pozat în
produs prin ghidajul de cablu.

▶ Respectaţi toate prescripţiile în vigoare.

1. Dacă instalaţi produsul în zona de protecţie 2, atunci
operaţi-l obligatoriu independent de aerul din cameră.
Tipul instalaţiei B53P nu este admis.

2. Deschideţi caseta electronică. (→ pagina 14)
3. Cablul de conectare la reţea ales trebuie să corespundă

cerinţelor zonei de protecţie.
4. Realizaţi cablajul. (→ pagina 15)
5. Închideţi caseta electronică. (→ pagina 15)

5.5.6 Montarea controlerului

▶ La necesitate, montaţi controlerul.

5.5.7 Conectarea controlerului la sistemul
electronic

1. Deschideţi caseta electronică. (→ pagina 14)
2. Realizaţi cablajul. (→ pagina 15)
3. În cazul în care conectaţi un controler controlat în func-

ţie de vreme sau termostatul de cameră prin eBUS la
produs, atunci şuntaţi intrarea 24 V = RT (X100 sau
X106), dacă nu există o punte.

4. Dacă utilizaţi un controler de joasă tensiune (24 V),
atunci conectaţi-l în locul punţii 24 V = RT (X100 sau
X106).

5. În cazul în care conectaţi un termostat de maxim (ter-
mostat de contact) pentru încălziri în pardoseală, atunci
conectaţi-l la ştecărul ProE în locul punţii (Burner off).

6. Închideţi caseta electronică. (→ pagina 15)
7. Pentru a atinge modul de funcţionare al pompei comfort

(pompă cu funcţionare continuă) pentru controlere cu
circuite multiple, setaţi D.018 modul de funcţionare al
pompei (→ pagina 23) de pe eco (pompă intermitentă)
pe comfort.

8. Dacă este instalată o separare a sistemului, atunci
trebuie să reglaţi pompa pe comfort D.018 şi puterea
pompei pe min. 4 (85%), D.014. Aceasta este valabilă
şi pentru instalarea în cascadă.

5.5.8 Conectarea componentelor suplimentare

Cu ajutorul modulului multifuncţional puteţi controla două
componente suplimentare.

Puteţi selecta următoarele componente:

– Pompa de recirculare
– Pompa externă
– Pompa încărcare boiler
– Hota
– Supapă magnetică externă
– Semnal avarie extern
– Pompa solară (inactivă)
– Comandă la distanţă eBUS (inactivă)
– Pompă de protecţie contra bacteriilor legionella (inactivă)
– Supapă solară (inactivă).

5.5.8.1 Utilizarea VR 40 (modulul multifuncţional 2
din 7)

1. Montaţi componentele corespunzător instrucţiunilor
respective.

2. Selectaţi D.027 (→ pagina 23) pentru controlul releului 1
pe modulul multifuncţional.

3. Selectaţi D.028 (→ pagina 23) pentru controlul releului 2
pe modulul multifuncţional.

5.5.8.2 Utilizarea clapetei motorizate de gaze de
ardere

Pentru funcţionarea în cascadă trebuie să prevedeţi o cla-
petă motorizată de gaze de ardere pentru fiecare produs,
care să fie controlată prin modulul multifuncţional VR 40. Se
poate renunţa la clapeta de gaze de ardere dacă este asi-
gurat faptul că instalaţia de gaze de ardere este exploatată
în subpresiune. În instrucţiunile de instalare ale VR 40 este
descrisă modalitatea de activare a clapetei de gaze de ar-
dere.

▶ Pentru o funcţionare ireproşabilă măriţi turaţia ventilatoru-
lui în regimul de sarcină parţială prin punctul de diagnoză
D.050 (→ pagina 23) la 1500 rotaţii.

5.5.9 Pornirea pompei de recirculare conform
necesităţii

1. Realizaţi cablajul analog pentru „Conectarea controleru-
lui la sistemul electronic (→ pagina 16)‟.

2. Legaţi cablul de conectare al palpatorului extern cu cle-
mele 1 (0) şi 6 (FB) ale ştecărului de margine X41,
alăturat controlerului.

3. Introduceţi ştecărul de margine pe locaşul X41 de pe
placa de circuite.

6 Operarea

6.1 Conceptul de comandă al produsului

Conceptul de comandă, cât şi posibilităţile de citire şi setare
a nivelului de utilizator sunt descrise în instrucţiunile de ex-
ploatare.

În paragraful „Vedere de ansamblu asupra structurii meniului
la nivelul specialist” (→ pagina 35) găsiţi o vedere de ansam-
blu asupra posibilităţilor de citire şi setare a nivelului de spe-
cialist.

6.1.1 Apelarea nivelului pentru specialist

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de manevrarea necorespunzătoare!

Setările necorespunzătoare în nivelul specia-
list pot provoca daune şi erori în funcţionare
ale instalaţiei de încălzire.

▶ Accesul la nivelul specialist îl puteţi utiliza
numai dacă sunteţi un specialist autorizat.

Indicaţie
Nivelul pentru specialişti este asigurat cu o parolă
contra accesului neautorizat.
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1. Apăsaţi simultan şi („i”).

◁ Pe display apare meniul.

2. Răsfoiţi cu sau până la afişarea punctului de
meniu Meniu specialist.

3. Confirmaţi cu (OK).

◁ Pe display apare textul Introducere cod şi valoarea
00.

4. Setaţi cu sau valoarea 17 (cod).
5. Confirmaţi cu (OK).

◁ Se afişează nivelul pentru specialist cu o selecţie de
puncte de meniu.

6.2 Monitor în direct (coduri de stare)

Meniu → Monitor in direct

Codurile de stare de pe display informează privind actuala
stare de funcţionare a produsului.

Coduri de stare – vedere de ansamblu (→ pagina 40)

6.3 Programe de test

Suplimentar faţă de asistentul de instalare puteţi apela şi
programele de testare pentru punerea în funcţiune, întreţine-
rea şi remedierea avariilor.

Meniu → Meniu specialist → Test programe

Acolo găsiţi pe lângă Meniu functional, un Autotest sis-
temul electronic şi Verif tip de gaz, şi Program teste
(→ pagina 19).

7 Punerea în funcţiune

7.1 Materiale auxiliare pentru service

Pentru punerea în funcţiune aveţi nevoie de următoarele
mijloace de verificare şi măsurare:

– Aparatul de măsurare CO2

– Manometru digital sau cu conductă îndoită în formă de U
– Şurubelniţă cu fantă, mică
– Cheie cu gaură interioară hexagonală 2,5 mm

7.2 Realizarea primei puneri în funcţiune

Prima punere în funcţiune trebuie realizată pe baza listei de
verificare la prima punere în funcţiune de către un tehnician
al serviciului de asistenţă tehnică sau de un specialist autori-
zat.

Lista de verificări pentru prima punere în funcţiune
(→ pagina 44)

▶ Realizaţi prima punere în funcţiune pe baza listei de veri-
ficări din anexă.

▶ Completaţi lista de verificări şi semnaţi-o.

7.3 Prepararea apei fierbinţi

Duritatea admisă a apei

Indicaţie
Contactaţi societatea locală furnizoare de apă
pentru informaţii suplimentare privind calitatea
apei.

▶ Pentru prepararea apei de umplere şi completare obser-
vaţi prescripţiile naţionale valabile şi normele tehnice.

Sunt valabile următoarele dacă prescripţiile naţionale şi nor-
mele tehnice nu presupun cerinţe mai mari:

Trebuie să preparaţi apa fierbinte,

– dacă întreaga cantitate de apă de umplere şi completare
pe durata de utilizare a instalaţiei depăşeşte triplul volu-
mului nominal al instalaţiei de încălzire,

– dacă nu se respectă valorile-limită indicate, conform dia-
gramei „Prepararea apei fierbinţi” (→ pagina 47).

Pericol!
Riscul producerii de pagube materiale ca-
uzate de apa fierbinte cu conţinut ridicat de
calcar, puternic corozivă sau cu substanţe
chimice!

Apa fierbinte neadecvată deteriorează garni-
turile şi membranele, înfundă subansamblu-
rile produsului şi instalaţiei de încălzire prin
care trece apa şi produce zgomote. Apa fier-
binte trebuie să îndeplinească valorile limită
în funcţie de volumul instalaţiei şi trebuie pre-
parată, dacă este cazul. Suplimentar, sunt
valabile prescripţiile naţionale privind tratarea
apei. Pentru preparare recomandăm instalaţii
de preparare care funcţionează conform pro-
cesului de osmoză inversă.

▶ Preparaţi atât apa de la prima umplere,
cât şi apa de la eventualele completări.

▶ Preparaţi apa conform figurii (→ pagina 47).

Conţinutul de sare admis

Caracteristicile apei
fierbinţi

Unitate
sărac în
conţinut de
sare

salin

Conductivitate elec-
trică la 25 °C

µS/cm < 100 100 … 1.500

Aspect —
fără materiale care sedimen-
tează

valoarea pH-ului la 25
°C

— 8,2 … 10,0
1)

8,2 … 10,0
1)

Oxigen mg/L < 0,1 < 0,02

1) La aluminiu şi aliaje ale aluminiului este limitat intervalul valo-
rii pH între 6,5 şi 8,5.
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Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale prin
amestecul apei fierbinţi cu substanţe antigel
şi de protecţie contra coroziunii inadecvate!

Substanţele antigel şi de protecţie contra co-
roziunii pot provoca modificări asupra gar-
niturilor, zgomote în regimul de încălzire şi
posibile pagube consecutive.

▶ Nu utilizaţi substanţe antigel şi de protec-
ţie contra coroziunii nepotrivite.

La utilizarea corespunzătoare a următoarelor produse nu s-
au observat incompatibilităţi până în prezent la produsele
Vaillant.

▶ La utilizare respectaţi obligatoriu instrucţiunile producăto-
rului de adaos.

Indicaţie
Vaillant nu îşi asumă răspunderea privind
compatibilitatea oricăror adaosuri în restul
sistemului de încălzire şi pentru eficacitatea
acestora.

Adaosuri pentru măsuri de curăţare (la final este
necesară spălarea)
– Fernox F3
– Sentinel X 300
– Sentinel X 400

Adaosuri pentru rămânerea de durată în instalaţie
– Fernox F1
– Fernox F2
– Sentinel X 100
– Sentinel X 200

Adaosuri pentru protecţia contra îngheţului pentru
rămânerea de durată în instalaţie
– Fernox Antifreeze Alphi 11
– Sentinel X 500

▶ Informaţi utilizatorul privind măsurile necesare, în cazul în
care aţi folosit aceste adaosuri şi documentaţi aceasta în
lista de verificare pentru punerea în funcţiune.
Lista de verificări pentru prima punere în funcţiune
(→ pagina 44)

▶ Informaţi utilizatorul privind comportamentele necesare
pentru protecţia contra îngheţului.

7.4 Pornirea produsului

▶ Apăsaţi întrerupătorul produsului.

◁ Pe display apare afişajul principal.

7.5 Derularea asistentului de instalare

Asistentul de instalare apare la fiecare pornire a produsului,
până când a fost încheiat o dată cu succes. Acesta oferă
acces direct la cele mai importante programe de verificare şi
setări de configurare la punerea în funcţiune a produsului.

Confirmaţi startul asistentului de instalare. Atâta timp cât
este activ asistentul de instalare sunt blocate toate cerinţele
de încălzire şi apă caldă menajeră.

Pentru a ajunge la punctul următor confirmaţi cu Urmatorul.

Dacă nu confirmaţi startul asistentului de instalare, acesta se
închide la 10 secunde după pornire şi apare afişajul princi-
pal.

7.5.1 Limba

▶ Setaţi limba dorită.
▶ Pentru confirmarea limbii setate şi pentru a evita o modi-

ficare accidentală a limbii selectaţi de două ori (OK).

Dacă aţi setat din greşeală o limbă pe care nu o înţelegeţi,
atunci o schimbaţi în felul următor:

▶ Apăsaţi şi simultan şi menţineţi apăsat.
▶ Apăsaţi suplimentar scurt tasta de depanare.
▶ Menţineţi apăsat şi , până când display-ul afişează

posibilitatea de reglare a limbii.
▶ Selectaţi limba dorită.
▶ Confirmaţi modificarea de două ori cu (OK).

7.5.2 Mod umplere

Modul de umplere (programul de verificare P.06) este activat
automat în asistentul de instalare, atâta timp cât este afişat
pe display modul de umplere.

7.5.3 Aerisirea

1. Pentru aerisirea sistemului porniţi programul de verifi-
care P.00 prin apăsarea pe sau , prin abatere de
la manevrarea din meniul Programe de verificare.

2. Pentru a schimba eventual circuitul de aerisire apăsaţi
.

7.5.4 Temperatura nominală pe tur, temperatura
apei calde menajere, regimul confort

1. Pentru setarea temperaturii nominale pe tur, temperatu-
rii apei calde menajere şi a regimului confort folosiţi
şi .

2. Confirmaţi setarea cu (OK).

7.5.5 Sarcină parţială la încălzire

Sarcina parţială la încălzire a produsului este setată din fa-
bricaţie pe auto. Aceasta înseamnă că produsul determină
independent puterea optimă de încălzire, în funcţie de cere-
rea actuală de căldură a instalaţiei. Setarea o puteţi modifica
şi ulterior prin D.000.

7.5.6 Releul suplimentar şi modulul multifuncţional

Componentele racordate suplimentar la produs le puteţi seta
aici. Această setare o puteţi modifica prin D.027 şi D.028.
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7.5.7 Numărul de apel al specialistului autorizat

Puteţi să vă introduceţi numărul de apel în meniul aparatului.
Utilizatorul poate afişa numărul de apel. Numărul de apel
poate avea până la 16 cifre şi nu poate să conţină spaţii.

7.5.8 Închiderea asistentului de instalare

Dacă aţi derulat cu succes şi confirmat asistentul de insta-
lare, atunci acesta nu mai începe automat la următoarea
pornire.

7.6 Restartarea asistentului de instalare

Puteţi restarta oricând asistentul de instalare prin apelarea
sa în meniu.

Meniu → Meniu specialist → Start asistent instalare

7.7 Apelarea configurării aparatului şi a meniului
Diagnoză

Pentru a verifica şi seta încă o dată cei mai importanţi para-
metri ai instalaţiei apelaţi Config aparatului.

Meniu → Meniu specialist → Config aparatului

Posibilităţi de setare pentru instalaţii mai complexe găsiţi în
Meniu Diagnoza.

Meniu → Meniu specialist → Meniu Diagnoza

7.8 Utilizarea programelor de verificare

Meniu → Meniu specialist → Test programe → Program
teste

Puteţi declanşa funcţii speciale la produs prin activarea dife-
ritelor programe de verificare.

Afişaj Semnificaţie

P.00 Programul de verificare Aerisire:
Pompa din circuitul aparatului este pornită ciclic.
Circuitul de încălzire este aerisit prin dezaeratorul
rapid.

1 x : start aerisire circuit de încălzire

3 x ( → ): start nou al aerisirii circuitului de
încălzire

1 x (Anuleaza): terminare program de aerisire
Indicaţie
Programul de aerisire rulează 7,5 min. pentru fiecare
circuit şi se finalizează apoi.
Aerisirea circuitului de încălzire:
Cuplarea pompei externe pentru 15 cicluri: 15 s
pornit, 10 s oprit. Afişaj circuit de încălzire activ.

P.01 Programul de verificare pentru sarcina maximă:
Produsul este operat cu solicitare termică maximă
după aprinderea cu succes.

P.02 Programul de verificare pentru sarcina minimă:
Produsul este operat cu solicitare termică minimă
după aprinderea cu succes.

P.06 Programul de verificare pentru mod de umplere:
Se opresc arzătorul şi pompa (pentru umplerea şi
golirea produsului).

P.00 Progr verific

Anuleaza

Aerisire incalzire
1,2 bar

Indicaţie
Dacă produsul se află în starea de avarie, atunci
nu puteţi să porniţi programele de verificare. Pu-
teţi recunoaşte o stare de avarie prin simbolul de
avarie stânga jos de pe display. Trebuie să reali-
zaţi întâi remedierea.

Pentru terminarea programelor de verificare, puteţi selecta
oricând (Anuleaza).

7.9 Citirea presiunii de umplere

Produsul dispune de un manometru analog pe conducta
de tur, un afişaj cu bare simbolice şi de un afişaj digital al
presiunii.

▶ Pentru citirea valorii digitale a presiunii de umplere apă-
saţi de două ori .

Dacă instalaţia de încălzire este umplută, atunci, pentru
funcţionarea ireproşabilă, indicatorul manometrului, cu insta-
laţia de încălzire rece, trebuie să se afle în jumătatea superi-
oară a zonei gri sau în zona centrală a afişajului cu coloane
de pe display (marcat cu valori-limită întrerupte). Aceasta co-
respunde unei presiuni de umplere între 0,1 MPa şi 0,2 MPa
(1,0 bar şi 2,0 bar).

Dacă instalaţia de încălzire se întinde pe mai multe etaje,
atunci pot fi necesare valori mai mari pentru presiunea de
umplere pentru a evita o pătrundere a aerului în instalaţia de
încălzire.

7.10 Evitarea unei lipse de presiuni a apei

Produsul este echipat cu un senzor pentru presiunea apei
pentru a evita avariile la instalaţia de încălzire printr-o pre-
siune de umplere prea mică. La scăderea sub 0,1 MPa (1,0
bar) presiune de umplere, produsul semnalează lipsă de pre-
siune prin aprinderea intermitentă a valorii de presiune pe
display. Produsul se opreşte dacă presiunea de umplere
scade sub o valoare de 0,05 MPa (0,5 bar). Display-ul afi-
şează F.22.

▶ Completaţi cu apă fierbinte pentru a repune produsul în
funcţiune.

Display-ul afişează intermitent valoarea presiunii până la
atingerea unei presiuni de 0,11 MPa (1,1 bar) sau mai mare.

▶ Dacă observaţi o cădere frecventă a presiunii, atunci
determinaţi şi îndepărtaţi cauza.
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7.11 Umplerea şi aerisirea instalaţiei de încălzire

1. Spălaţi temeinic instalaţia de încălzire înainte să o um-
pleţi.

2. Selectaţi programul de verificare P.06.

◁ Pompele nu funcţionează, iar produsul nu comută
pe regimul de încălzire.

3. Respectaţi varianta privind subiectul Prepararea apei
fierbinţi (→ pagina 17).

4. Racordaţi conform standardul robinetul de umplere şi
golire a instalaţiei de încălzire cu o alimentare de apă
fierbinte, dacă este posibil, cu robinetul de apă rece.

5. Deschideţi alimentarea cu apă fierbinte.
6. Deschideţi toate robinetele cu termostat ale calorifere-

lor.
7. Verificaţi, dacă este cazul, dacă sunt deschise ambele

robinete de întreţinere de pe produs.
8. Deschideţi încet robinetul de umplere şi golire, astfel

încât să curgă apă în sistemul de încălzire.
9. Aerisiţi caloriferul amplasat cel mai jos până când apa

din supapa de aerisire curge fără bule de aer.
10. Aerisiţi restul de calorifere până când sistemul de încăl-

zire este umplut complet cu apă.
11. Închideţi toate supapele de aerisire.
12. Observaţi presiunea crescătoare de umplere a instala-

ţiei de încălzire.
13. Completaţi cu apă până la atingerea presiunii de um-

plere necesare.
14. Închideţi robinetul de umplere şi golire şi robinetul de

apă rece.
15. Selectaţi programul de verificare P.00 pentru aerisirea

instalaţiei de încălzire.

◁ Produsul nu intră în funcţiune, pompa externă func-
ţionează intermitent şi aeriseşte, la alegere, circuitul
de încălzire sau circuitul de apă caldă menajeră.
Display-ul afişează presiunea de umplere din insta-
laţia de încălzire.

16. Pentru a putea realiza corespunzător procesul de ae-
risire, aveţi în vedere faptul că presiunea de umplere a
instalaţiei de încălzire să nu scadă sub presiunea mi-
nimă de umplere.
– Presiunea de umplere minimă a instalaţiei de încăl-

zire: 0,1 MPa (1 bar)

Indicaţie
Programul de verificare P.00 funcţionează
6,5 minute per circuit.
După încheierea procesului de umplere,
presiunea de umplere a instalaţiei de în-
călzire trebuie să fie minim 0,02 MPa (0,2
bar) peste contrapresiunea vasului de ex-
pansiune (ADG) (Pinstalaţie ≥ PADG + 0,02 MPa
(0,2 bar)).

17. În cazul în care, după încheierea programului de veri-
ficare P.00, se află încă prea mult aer în instalaţia de
încălzire, atunci reporniţi programul de verificare.

18. Verificaţi etanşeitatea tuturor racordurilor şi a întregului
sistem.

7.12 Spălarea instalaţiei de încălzire

1. Spălaţi circuitul de încălzire.
2. Pentru a evita pătrunderea impurităţilor din instalaţia

de încălzire în produs, introduceţi filtrul de murdărie
înaintea separatorului hidraulic.

7.13 Umplerea sifonului de condens

Pericol!
Pericol de intoxicare cauzat de scurgerea
gazelor de ardere!

Sunt posibile scăpări ale gazelor de ardere în
aerul încăperii din cauza sifonului de condens
gol sau umplut insuficient.

▶ Înaintea punerii în funcţiune a produsului
umpleţi cu apă sifonul de condens.

2

1

1. Detaşaţi partea inferioară a sifonului(2) prin deşuruba-
rea de pe sifonul de condens (1).

2. Umpleţi partea inferioară a sifonului cu apă până la 10
mm sub muchia superioară.

3. Fixaţi la loc corect partea inferioară a sifonului pe sifo-
nul de condens.

7.14 Verificarea şi adaptarea reglajului de gaz

7.14.1 Verificarea reglajului din fabricaţie

Precauţie!
Erori în funcţionare sau scurtarea duratei de
viaţă a produsului prin grupa de gaz reglată
greşit!

Dacă varianta produsului nu corespunde
grupei de gaz disponibile local, se produc
funcţionări eronate sau trebuie să înlocuiţi
prematur componentele produsului.

▶ Înaintea punerii în funcţiune a produsului
comparaţi indicaţiile privind grupa de gaz
de pe placa de timbru cu grupa de gaz
pusă la dispoziţie la locul de instalare.
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Arderea produsului a fost verificată în fabrică şi presetată
pentru funcţionarea cu grupa de gaz stabilită pe placa de
timbru.

Condiţii: Varianta produsului nu corespunde grupei de gaz locale

▶ Nu puneţi produsul în funcţiune.

Condiţii: Varianta produsului corespunde grupei de gaz locale

▶ Procedaţi conform următoarei descrieri.

7.14.2 Verificarea presiunii de racordare a gazului
(presiunea de curgere a gazului)

1

1

806/5-5

1206/5-5

1006/5-5

1. Închideţi robinetul de gaz.
2. Slăbiţi şurubul de etanşare a niplului de măsurare (1)

de pe armătura de gaz cu ajutorul unei şurubelniţe.
3. Racordaţi un manometru (2) la niplul de măsurare (1).
4. Deschideţi robinetul de gaz.
5. Puneţi în funcţiune produsul cu programul de verificare

P.01.
6. Realizaţi o solicitare de căldură la controlerul de încăl-

zire.

7. Măsuraţi presiunea de racordare a gazului faţă de pre-
siunea atmosferică.
– Presiunea de racordare a gazului admisă la

funcţionarea cu gaz natural G20: 1,7 … 2,5 kPa
(17 … 25 mbar)

8. Scoateţi produsul din funcţiune.
9. Închideţi robinetul de gaz.
10. Detaşaţi manometrul.
11. Strângeţi fix şurubul niplului de măsurare (1).

12. Deschideţi robinetul de gaz.
13. Verificaţi niplul de măsurare pentru etanşeitatea la gaz.

Condiţii: Presiunea de racordare a gazului nu se află în intervalul admis

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale şi de
erori în funcţionare prin presiunea greşită
de racordare a gazului!
Dacă presiunea de racordare a gazului se
află în afara intervalului admis, atunci se
pot produce avarii în timpul funcţionării şi
deteriorări ale produsului.
▶ Nu realizaţi setări la produs.
▶ Verificaţi instalaţia de gaz.
▶ Nu puneţi produsul în funcţiune.

▶ Dacă nu puteţi remedia eroarea, atunci informaţi socie-
tatea furnizoare de gaz.

▶ Închideţi robinetul de gaz.

7.14.3 Verificarea conţinutului CO₂ şi reglarea dacă
este necesar (setarea conţinutului de aer)

Valabil pentru: Rumânia

1. Puneţi în funcţiune produsul cu programul de verificare
P.01.

2. Aşteptaţi minim 5 minute până când produsul a atins
temperatura de regim.

1

3. Măsuraţi conţinutul de CO₂ la ştuţul de măsurare a ga-
zelor de ardere (1).

4. Comparaţi valoarea măsurată cu valoarea corespunză-
toare din tabel.

Valori de reglare Uni-
tate

Gaz
natural H

CO₂ după 5 min func-
ţionare sub sarcină
totală cu învelitoare
frontală închisă

Vol.–% 9,0
+0,5
+0,5

CO₂ după 5 min func-
ţionare sub sarcină
totală cu învelitoare
frontală detaşată

Vol.–% 8,8
+0,5
+0,5

Setat pentru index-ul
Wobbe W₀

kWh/m³ 15,0
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Condiţii: Este necesar reglajul conţinutului de CO₂

1

1

806/5-5

1006/5-5

1206/5-5

▶ Perforaţi autocolantul-sigiliu.
▶ Reglaţi conţinutul de CO₂ (valoare cu învelitoarea fron-

tală detaşată), prin rotirea şurubului (1).

Indicaţie
Conţinut crescut de CO₂ prin rotirea spre
stânga
Conţinut redus de CO₂ prin rotirea spre
dreapta

▶ Reglaţi numai în etape de 1/8 răsuciri şi aşteptaţi cca. 1
minut după fiecare răsucire până la stabilizarea valorii.
Pentru aceasta rotiţi întâi întotdeauna şurubul de reglaj
puţin în interior şi pentru reglajul fin în afară.
– Şurubul de reglaj poate să iasă numai puţin afară din

carcasă

Indicaţie
La VU OE 1006/5-5 şi la VU OE 1206/5-5 se
schimbă conţinutul CO₂ abia după aprox. 1
rotaţie a şurubului de reglaj (depăşirea histe-
rezisului de reglare).

▶ După ce aţi realizat setările selectaţi (Anuleaza).
▶ Dacă nu este posibilă o setare în intervalul de reglare

indicat, atunci este interzisă punerea în funcţiune a pro-
dusului.

▶ Informaţi serviciul de asistenţă tehnică al fabricii în acest
caz.

▶ Montaţi învelitoarea frontală. (→ pagina 10)

7.15 Verificarea funcţionării produsului şi a
etanşeităţii

1. Înaintea predării produsului către utilizator verificaţi
funcţionarea produsului şi etanşeitatea.

2. Puneţi produsul în funcţiune.
3. Verificaţi conducta de alimentare cu gaz, instalaţia de

gaze de ardere, instalaţia de încălzire şi conductele de
apă caldă menajeră pentru etanşeitate.

4. Verificaţi tubulatura de aer / gaze de ardere şi conduc-
tele de condens pentru instalarea ireproşabilă şi fixarea
stabilă.

5. Asiguraţi-vă de faptul că învelitoarea frontală este
montată corespunzător.

7.15.1 Verificarea regimului de încălzire

1. Asiguraţi-vă de faptul că există o solicitare de căldură.
2. Apelaţi Monitor in direct.

– Meniu → Monitor in direct

◁ Dacă produsul funcţionează corect, atunci pe
display apare S.04.

7.15.2 Verificarea preparării apei calde menajere

Valabil pentru: VU

Condiţii: Boiler racordat

▶ Asiguraţi-vă de faptul că termostatul boilerului solicită
căldură.

1. Apelaţi Monitor in direct.
– Meniu → Monitor in direct

◁ Dacă boilerul se încarcă corect, atunci pe display
apare S.24.

2. Dacă aţi racordat un controler, la care puteţi regla tem-
peratura apei calde menajere, atunci reglaţi la aparatul
de încălzire temperatura apei calde menajere pe tem-
peratura maximă posibilă.

3. Setaţi temperatura nominală pentru boilerul de apă
caldă menajeră racordat la controler.

◁ Aparatul de încălzire preia temperatura nominală
setată la controler (egalizare automată la controle-
rele noi).

8 Adaptare la instalaţia de încălzire

Pentru a seta din nou cei mai importanţi parametri ai instala-
ţiei folosiţi punctul de meniu Config aparatului.

Meniu → Meniu specialist → Config aparatului

Sau porniţi încă o dată manual asistentul de instalare.

Meniu → Meniu specialist → Start asistent instalare
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8.1 Apelarea codurilor de diagnoză

Posibilităţi de setare pentru instalaţii mai complexe găsiţi în
Meniu Diagnoza.

Meniu → Meniu specialist → Meniu Diagnoza

Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu (→ pagina 37)

Cu ajutorul parametrilor marcaţi reglabil în vederea de an-
samblu a codurilor de diagnoză puteţi adapta produsul la in-
stalaţia de încălzire şi la necesităţile clientului.

▶ Pentru schimbarea codului de diagnoză apăsaţi sau
.

▶ Pentru selectarea parametrului pentru o modificare, apă-
saţi (Alege).

▶ Pentru modificarea reglajului actual apăsaţi sau .
▶ Confirmaţi cu (OK).

8.2 Setarea sarcinii parţiale la încălzire

Sarcina parţială la încălzire a produsului este setată din fa-
bricaţie pe auto. Dacă doriţi să setaţi totuşi o sarcină parţială
maximă la încălzire, atunci sub D.000 puteţi seta o valoare,
care să corespundă puterii în kW a produsului.

Dacă aparatul este operat într-o cascadă, atunci trebuie să
creşteţi turaţia ventilatorului de la sarcina parţială a aparate-
lor, la 1500 rot./min (D.050).

Dacă este instalat un boiler de apă caldă menajeră (tipul bo-
ilerului VIH), atunci puteţi adapta setarea de sarcină parţială
pentru încărcarea boilerului la tipul boilerului (D.077).

8.3 Setarea duratei de post-funcţionare a
pompelor şi a modului de funcţionare a
pompelor

Sub D.001 puteţi seta durata de post-funcţionare a pompelor
(setări din fabrică 5 min.).

Sub D.018 puteţi seta modul de funcţionare a pompelor eco
sau comfort.

La comfort se porneşte pompa internă dacă temperatura pe
turul de încălzire nu se află pe Incalzire oprita (→ Instruc-
ţiuni de exploatare), iar solicitarea de căldură este deblocată
printr-un controler extern.

eco (setări din fabrică) este util pentru evacuarea căldurii
reziduale la o cerere foarte mică de căldură şi la diferenţe
mari de temperatură între valoarea nominală a preparării
apei calde menajere şi valoarea nominală a regimului de în-
călzire. În felul acesta evitaţi alimentarea deficitară a spaţiilor
locative. Dacă există cerere de căldură, pompa este por-
nită timp 5 minute la fiecare 25 de minute după expirarea
duratei de post-funcţionare. La funcţionarea într-o cascadă
cu schimbător hidraulic de cale sau separarea sistemului,
Vaillant recomandă modul de funcţionare eco.

Dacă este instalată o separare a sistemului, atunci trebuie să
reglaţi pompa pe regim permanent (85 %) (D.014 se pune
pe 4).

8.4 Setarea temperaturii maxime pe tur

Sub D.071 puteţi seta temperatura maximă pe tur pentru
regimul de încălzire (setări din fabrică 75 °C).

8.5 Setarea reglajului pentru temperatura pe tur

La racordarea produsului la o încălzire în pardoseală este
posibilă comutarea reglajului temperaturii sub D.017 de pe
reglarea temperaturii pe tur (setări din fabrică) pe reglarea
temperaturii pe retur. Dacă aţi activat reglarea temperatu-
rii pe retur sub D.017, atunci este inactivă funcţionarea de-
terminării automate a puterii de încălzire. Dacă setaţi totuşi
D.000 pe auto, atunci produsul funcţionează cu sarcina par-
ţială la încălzire max. posibilă.

8.6 Durata de blocare a arzătorului

8.6.1 Setarea duratei de blocare a arzătorului

Pentru a evita o pornire şi oprire frecventă a arzătorului, iar
astfel pierderi de energie, după fiecare oprire a arzătorului
pentru o anumită durată se activează un blocaj electronic
de repornire. Puteţi adapta durata de blocare a arzătorului
la condiţiile instalaţiei de încălzire. Durata de blocare a ar-
zătorului este activă numai pentru regimul de încălzire. Sub
D.002 puteţi seta durata maximă de blocare a arzătorului
(setări din fabrică 20 min). Duratele eficiente de blocare a
arzătorului în funcţie de temperatura nominală pe tur şi de
durata maximă setabilă de blocare a arzătorului vă rugăm să
le preluaţi din tabelul următor:

TVor (no-
minal)
[°C]

Durata maximă setată de blocare a arzătorului
[min]

1 5 10 15 20 25 30

30 2,0 4,0 8,5 12,5 16,5 20,5 25,0

35 2,0 4,0 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0

40 2,0 3,5 6,5 10,0 13,0 16,5 19,5

45 2,0 3,0 6,0 8,5 11,5 14,0 17,0

50 2,0 3,0 5,0 7,5 9,5 12,0 14,0

55 2,0 2,5 4,5 6,0 8,0 10,0 11,5

60 2,0 2,0 3,5 5,0 6,0 7,5 9,0

65 2,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

70 2,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5

75 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

TVor (no-
minal)
[°C]

Durata maximă setată de blocare a arzătorului
[min]

35 40 45 50 55 60

30 29,0 33,0 37,0 41,0 45,0 49,5

35 25,5 29,5 33,0 36,5 40,5 44,0

40 22,5 26,0 29,0 32,0 35,5 38,5

45 19,5 22,5 25,0 27,5 30,5 33,0

50 16,5 18,5 21,0 23,5 25,5 28,0

55 13,5 15,0 17,0 19,0 20,5 22,5

60 10,5 11,5 13,0 14,5 15,5 17,0

65 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,5

70 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Indicaţie
Restul duratei de blocare a arzătorului după o
oprire regulamentară în regimul de încălzire o
puteţi accesa sub D.067.

8.6.2 Resetarea duratei de blocare a arzătorului

Posibilitatea 1
Meniu → Reset timp bloc arz

Pe display apare durata actuală de blocare a arzătorului.

▶ Confirmaţi resetarea duratei de blocare a arzătorului cu
(Alege).

Posibilitatea 2
▶ Apăsaţi tasta de depanare.

8.7 Setarea intervalului de întreţinere

Dacă setaţi intervalul de întreţinere, atunci, după un număr
reglabil de ore de funcţionare ale arzătorului, apare mesa-
jul pe display că produsul necesită întreţinere împreună cu
simbolul de întreţinere . Display-ul controlerelor eBUS afi-
şează informaţia Întreţinere MAIN.

▶ Setaţi orele de funcţionare până la următoarea întreţinere
prin D.084. Puteţi seta orele de funcţionare în paşi de
câte zece în intervalul 0 până la 3010 h.

Dacă nu setaţi o valoare numerică, ci simbolul „–‟, atunci
funcţia Afişaj de întreţinere este inactivă.

Indicaţie
După expirarea orelor de funcţionare setate tre-
buie să setaţi din nou intervalul de întreţinere.

8.8 Reglarea puterii pompei

Produsul poate fi echipat cu un grup de pompe cu pompă
modulatoare sau foarte eficientă (accesoriu). Ambele pompe
sunt complet modulatoare şi sunt controlate în funcţie de
solicitarea de căldură.

Înălţimea de pompare restantă a acestui grup de pompe este
orientată în aşa fel, încât să se transporte întreaga putere
termică până la separarea sistemului.

Înălţimile reziduale de transport ale pompelor se preiau din
capitolul „Racordul hidraulic” (→ pagina 12).

8.9 Predarea produsului către utilizator

1. După finalizarea instalării lipiţi autocolantul alăturat
835593 în limba utilizatorului pe partea frontală a pro-
dusului.

2. Explicaţi utilizatorului poziţia şi funcţionarea dispozitive-
lor de siguranţă.

3. Instruiţi utilizatorul privind manevrarea produsului. Răs-
pundeţi la toate întrebările acestuia. Puneţi accentul pe
instrucţiunile de siguranţă pe care utilizatorul trebuie să
le respecte.

4. Informaţi utilizatorul privind necesitatea realizării de
întreţinere a produsului conform intervalelor indicate.

5. Predaţi utilizatorului toate instrucţiunile şi hârtiile de
produs pentru păstrare.

6. Instruiţi utilizatorul privind măsurile luate pentru alimen-
tarea cu aer de ardere şi tubulatura de gaze de ardere

şi subliniaţi faptul că este interzisă realizarea oricăror
modificări.

9 Inspecţia şi întreţinerea

Materiale auxiliare pentru service
Aveţi nevoie de următoarele instrumente pentru inspecţie şi
întreţinere:

– Cheie tubulară SW8 cu prelungire
– Şurubelniţă Torx 20, 25 şi 30
– Gaură interioară hexagonală 5

▶ Realizaţi toate lucrările de inspecţie şi întreţinere în or-
dine conform tabelului cu vederea de ansamblu asupra
lucrărilor de inspecţie şi întreţinere.
Lucrări de inspecţie şi întreţinere – vedere de ansamblu
(→ pagina 39)

9.1 Respectarea intervalelor de inspecţie şi
întreţinere

Inspecţiile (1 × anual) şi întreţinerile corespunzătoare, regu-
late (în funcţie de rezultatul inspecţiei, însă cel puţin o dată la
fiecare 2 ani), cât şi utilizarea exclusivă a pieselor de schimb
originale au o importanţă decisivă pentru o funcţionare ire-
proşabilă şi o lungă durată de utilizare a produsului.

Vă recomandăm încheierea unui contract de inspecţie sau
întreţinere.

Inspecţie
Inspecţia este folosită pentru stabilirea stării actuale a pro-
dusului şi compararea cu starea nominală. Aceasta se reali-
zează prin măsurare, verificare, observare.

Întreţinere
Întreţinerea este necesară pentru a remedia eventualele
abateri ale stării actuale faţă de starea nominală. De regulă,
aceasta se realizează prin curăţarea, setarea şi eventual
înlocuirea componentelor individuale uzate.

Conform experienţei, în condiţii normale de exploatare, nu
este necesară realizarea anuală de lucrări de curăţenie de
ex. la schimbătorul de căldură. Aceste intervale de întreţi-
nere şi volumul lor îl stabiliţi ca specialist pe baza inspecţiei
stării stabilite a produsului, însă la fiecare 2 ani trebuie să re-
alizaţi întreţinerea.

9.2 Procurarea pieselor de schimb

Subansamblurile originale ale aparatului au fost certificate
şi ele în procedura de verificare a conformităţii CE. Dacă nu
folosiţi piese de schimb originale certificate Vaillant pentru
întreţinere sau reparaţie, atunci se pierde conformitatea CE
a aparatului. De aceea recomandăm cu insistenţă monta-
rea pieselor de schimb originale Vaillant. Informaţii privind
piesele de schimb originale Vaillant disponibile primiţi de la
adresa de contact indicată pe partea posterioară.

▶ Dacă aveţi nevoie de piese de schimb la întreţinere sau
reparaţie, atunci folosiţi exclusiv piese de schimb origi-
nale Vaillant.
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9.3 Utilizarea meniului funcţional

Cu acest meniu funcţional puteţi porni şi testa componente
individuale ale instalaţiei de încălzire.

Meniu → Meniu specialist → Test programe → Meniu func-
tional

▶ Selectaţi componenta instalaţiei de încălzire.
▶ Confirmaţi cu (Alege).

Afişaj
Programul de
testare

Acţiunea

T.01 Verificarea pom-
pei pentru circui-
tul aparatului

Pornirea şi oprirea pompei
pentru circuitul aparatului.

T.03 Verificarea venti-
latorului

Se porneşte şi opreşte venti-
latorului. Ventilatorul funcţio-
nează cu turaţie maximă.

T.04 Verificarea pom-
pei de încărcare
a boilerului

Se porneşte şi opreşte
pompa de încărcare a boi-
lerului.

T.05 Verificarea pom-
pei de recirculare

Se porneşte şi opreşte
pompa de recirculare.

T.06 Verificarea pom-
pei externe

Se porneşte şi opreşte
pompa externă.

T.08 Verificarea arză-
torului

Produsul porneşte şi co-
mută pe solicitare minimă.
Pe display se afişează tem-
peratura pe tur.

Terminarea meniului funcţional
▶ Pentru a termina meniul funcţional selectaţi (Anuleaza).

9.4 Efectuarea autotestului pentru sistemul
electronic

Meniu → Meniu specialist → Test programe → Autotest

Prin autotestul pentru sistemul electronic puteţi realiza o
verificare prealabilă a plăcii de circuite.

9.5 Demontarea / montarea carcasei superioare

9.5.1 Demontarea carcasei superioare

2

1

1. Deşurubaţi şuruburile (2).
2. Scoateţi carcasa superioară (1) înspre înainte.

9.5.2 Montarea carcasei superioare

1. Aşezaţi carcasa superioară (1) de sus pe produs.
2. Fixaţi carcasa superioară (1) cu şuruburile (2) .

9.6 Demontarea racordului gaz-aer

Indicaţie
Unitatea constructivă racord gaz-aer este com-
pusă din patru componente principale:

– ventilator cu turaţie reglată,

– ţeavă de aspirare a aerului,

– armătura de gaz,

– arzător

1. Opriţi produsul de la întrerupător.
2. Decuplaţi produsul de la reţeaua electrică.
3. Închideţi robinetul de gaz.
4. Demontaţi învelitoarea frontală. (→ pagina 10)
5. Demontaţi carcasa superioară. (→ pagina 25)

2

1

6. Desfaceţi clipul (1) de pe ţeava de aspirare a aerului (2)
şi detaşaţi ţeava de aspirare a aerului de pe ştuţurile de
aspirare.
– Valabil pentru VU OE 806/5-5

3

4 

7. Desfaceţi cele patru şuruburi de pe racordul cu flanşă
(3) către armătura de gaz.
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– Valabil pentru VU OE 806/5-5

3

4

8. Desfaceţi cele patru şuruburi de pe racordul cu flanşă
(3) către armătura de gaz.
– Valabil pentru VU OE 1006/5-5 şi VU OE 1206/5-5

9. Deplasaţi în lateral conducta de gaz (4).

8

9

10

11

13

5

6

7

12

11

8

10

12

5

6

7

9

13

806/5-5

1006/5-5

1206/5-5

Pericol!
Pericol de intoxicare şi incendiu prin scurge-
rea gazului!

Este posibilă deteriorarea conductei de gaz.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că, la montarea şi
demontarea racordului de gaz-aer, nu
deterioraţi suprafaţa de etanşare de pe
conducta de gaz.

10. Scoateţi ştecărul cablului de ionizare de pe electrodul
de ionizare (11) şi ştecărul cablului de împământare de
pe fişa de împământare.

11. Trageţi ştecărul cablului de aprindere şi al cablului de
împământare al electrodului de aprindere (9) de pe
transformatorul de aprindere.
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Indicaţie
Cablul este fixat de electrodul de aprindere.

12. Scoateţi ştecărul (12) şi (13) de pe motorul ventilatoru-
lui prin apăsarea ciocului de prindere.

13. Scoateţi ştecărul de pe armătura de gaz (10).
14. Scoateţi ştecărul de pe limitatorul termic de siguranţă

superior (8).
15. Slăbiţi şuruburile (6) de pe uşa arzătorului.
16. Scoateţi întregul racord gaz-aer (5) de pe schimbătorul

de căldură (7).
17. Verificaţi arzătorul şi schimbătorul de căldură pentru

deteriorări şi murdării.

9.7 Curăţarea schimbătorului de căldură

1. Protejaţi caseta electronică contra stropilor de apă.

1

2. Demontaţi partea inferioară a sifonului de condens ast-
fel încât un eventual dispozitiv de neutralizare să nu fie
deteriorat.

3. Spălaţi murdăriile dizolvate în schimbătorul de căldură
(1) cu un jet puternic de apă sau folosiţi o perie de plas-
tic.

◁ Apa se scurge din schimbătorul de căldură prin
scurgere.

4. Montaţi sifonul de condens.

9.8 Verificarea arzătorului

1

2

5

3

4

1. Verificaţi suprafaţa arzătorului pentru deteriorări.
Dacă observaţi deteriorări, atunci înlocuiţi arzătorul
incl. garnitura, a se consulta „Înlocuirea arzătorului
(→ pagina 31)‟.

2. Verificaţi stratul izolator (2) de pe uşa arzătorului.
Dacă observaţi semne de deteriorare, atunci înlocuiţi
stratul izolator, a se consulta „Înlocuirea arzătorului
(→ pagina 31)‟.

3. Verificaţi garnitura uşii arzătorului (4) de pe uşa arză-
torului. Dacă observaţi semne de deteriorare, atunci
înlocuiţi garnitura, a se consulta „Înlocuirea arzătorului
(→ pagina 31)‟.

9.9 Înlocuirea electrozilor de aprindere şi ionizare

1

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale prin
deteriorarea electrozilor de aprindere şi
ionizare!

Este posibilă deteriorarea electrozilor la
montare.
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▶ Montaţi noii electrozi numai după monta-
rea racordului gaz-aer.

1. Îndepărtaţi electrozii (1) de sus afară din uşa arzătoru-
lui.

2. Introduceţi la loc noii electrozi cu garnituri noi.
– Cuplu de rotaţie: 2,8 Nm

9.10 Curăţarea sifonului de condens

2

1

1. Detaşaţi partea inferioară a sifonului(2) prin deşuruba-
rea de pe sifonul de condens (1).

2. Spălaţi cu apă partea inferioară a sifonului.
3. Umpleţi partea inferioară a sifonului cu apă până la

aproximativ 10 mm sub muchia superioară.
4. Fixaţi la loc partea inferioară a sifonului pe sifonul de

condens.

9.11 Montarea racordului gaz-aer

1. Înlocuiţi garnitura de pe uşa arzătorului.
2. Asiguraţi-vă de faptul că montaţi corespunzător la loc

suportul stratului izolator după înlocuire.
3. Înlocuiţi toate garniturile de pe punctele de etanşare

deschise pe durata întreţinerii.

8

9

10

11

13

5

6

7

12

11

8

10

12

5

6

7

9

13

806/5-5

1006/5-5

1206/5-5

4

4

4. Introduceţi racordul gaz-aer (5) pe schimbătorul de căl-
dură (7).

5. Strângeţi în cruce şuruburile (6) până când uşa arzăto-
rului este aşezată uniform pe suprafeţele opritoare.
– Cuplu de rotaţie: 10 Nm

6. Introduceţi ştecărul cablului de aprindere şi al cablu-
lui de împământare al electrodului de aprindere (9) în
transformatorul de aprindere.

7. Introduceţi ştecărul cablului de ionizare pe electrodul
de ionizare (11) şi ştecărul cablului de împământare pe
fişa de împământare.

8. Introduceţi ştecărul limitatorului termic de siguranţă pe
limitatorul termic de siguranţă superior (8).

9. Introduceţi ştecărul (12) şi (13) pe motorul ventilatoru-
lui.

10. Introduceţi ştecărul (10) în armătura de gaz.

11. Racordaţi conducta de gaz (4) cu o garnitură nouă la
armătura de gaz.
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Condiţii: Valabil pentru VU OE 806/5-5

– Cuplu de rotaţie: 2 Nm
Condiţii: Valabil pentru VU OE 1006/5-5 şi VU OE 1206/5-5

– Cuplu de rotaţie: 2,8 Nm

Atenţionare!
Pericol de intoxicare şi incendiu prin scurge-
rea gazului!

Este posibilă ieşirea gazului din cauza scur-
gerilor.

▶ Verificaţi etanşeitatea la gaz la racordul
de gaz cu spray-ul de detectare a scurge-
rilor!

12. Deschideţi robinetul de gaz de pe produs.

2

1

13. Verificaţi dacă inelul de etanşare din ţeava de aspirare
a aerului (2) este aşezată corect în suportul de etan-
şare.
– Valabil pentru VU OE 806/5-5

14. Introduceţi ţeava de aspirare a aerului înapoi pe ştuţul
de aspirare.
– Valabil pentru VU OE 806/5-5

15. Fixaţi ţeava de aspirare a aerului cu clema (1) la ştuţu-
rile de aspirare.
– Valabil pentru VU OE 806/5-5

16. Închideţi caseta electronică.
17. Montaţi învelitoarea frontală. (→ pagina 10)
18. Restabiliţi conexiunea la reţeaua electrică.

9.12 Golirea produsului

1. Opriţi produsul de la întrerupător.
2. Închideţi robinetele de întreţinere ale produsului.
3. Porniţi programul de verificare P.06.
4. Deschideţi ventilele de golire.

9.13 Încheierea lucrărilor de inspecţie şi întreţinere

După ce aţi încheiat toate lucrările de întreţinere:

▶ Verificaţi presiunea de racordare a gazului (presiunea de
curgere a gazului). (→ pagina 21)

▶ Verificaţi conţinutul de CO₂ şi reglaţi-l, dacă este cazul
(setarea conţinutului de aer). (→ pagina 21)

10 Remedierea avariilor

În anexă găsiţi o vedere de ansamblu asupra codurilor de
eroare.

Codurile de eroare – vedere de ansamblu (→ pagina 41)

10.1 Contactarea partenerului service

Dacă vă adresaţi partenerului service Vaillant al dumnea-
voastră, atunci precizaţi, dacă este posibil,

– codul de eroare afişat (F.xx),
– starea afişată a produsului (S.xx) în Monitor în direct

(→ pagina 17).

10.2 Apelarea mesajelor de service

Dacă apare simbolul de întreţinere pe display, atunci
există un mesaj de service.

Acest simbol de întreţinere apare de ex. dacă aţi setat un
interval de întreţinere, iar acesta a expirat. Produsul nu se
află în modul de eroare.

▶ Pentru a obţine informaţii suplimentare privind mesajul de
service accesaţi Live-Monitor (→ pagina 17).

Condiţii: Se afişează S.40

Produsul se află în regimul de protecţie confort. Produsul
funcţionează în continuare cu confort limitat după ce a detec-
tat o eroare (de ex. de la o furtună puternică).

▶ Pentru a stabili dacă este defectă o componentă citiţi
memoria de avarii (→ pagina 30).

Indicaţie
Dacă nu există un mesaj de eroare, produsul
va comuta automat în regimul normal după o
anumită durată.

10.3 Citirea codurilor de eroare

Dacă apare o eroare în produs, atunci display-ul afişează un
cod de eroare F.xx.

Codurile de eroare au prioritate faţă de restul afişajelor.

Dacă apar simultan mai multe erori, atunci display-ul afi-
şează alternativ codurile de eroare aferente pentru câte
două secunde.

▶ Remediaţi eroarea.
▶ Pentru a repune produsul în funcţiune apăsaţi tasta de

depanare (→ Instrucţiuni de exploatare).
▶ Dacă nu puteţi remedia eroarea şi dacă aceasta apare şi

după mai multe încercări de depanare atunci adresaţi-vă
serviciului de asistenţă tehnică al fabricii Vaillant.
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10.4 Interogarea memoriei de avarii

Meniu → Meniu specialist → Lista de avarii

Produsul dispune de o memorie de avarii. Acolo puteţi inte-
roga în ordine cronologică ultimele zece erori apărute.

Pe display apare:

– Numărul de erori apărute
– eroarea apelată actual cu numărul de eroare F.xx
– un afişaj cu text pentru descrierea erorii.

▶ Pentru a afişa ultimele 10 erori apărute apăsaţi sau
.

Codurile de eroare – vedere de ansamblu (→ pagina 41)

10.5 Resetarea memoriei de erori

▶ Pentru ştergerea întregii liste de erori apăsaţi de două ori
(Sterge, OK).

10.6 Efectuarea diagnozei

▶ Cu ajutorul Meniului funcţional (→ pagina 25) puteţi con-
trola şi testa componente individuale ale produsului la
diagnoza de avarii.

10.7 Utilizarea programelor de verificare

Pentru remedierea avariilor puteţi utiliza şi programele de
verificare (→ pagina 19).

10.8 Resetarea parametrilor la setările din fabrică

▶ Pentru resetarea simultană a tuturor parametrilor pe se-
tările din fabrică setaţi D.096 pe 1.

10.9 Pregătirea reparaţiei

1. Scoateţi produsul din funcţiune.
2. Decuplaţi produsul de la reţeaua electrică.
3. Demontaţi învelitoarea frontală.
4. Închideţi robinetul de gaz.
5. Închideţi robinetele de întreţinere în turul şi returul de

încălzire.
6. Închideţi robinetul de întreţinere în conducta de apă

rece.
7. Dacă doriţi să înlocuiţi subansamblurile cu apă ale pro-

dusului, atunci goliţi produsul.
8. Asiguraţi-vă de faptul că nu picură apă pe subansam-

blurile sub tensiune electrică (de ex. casetă electro-
nică).

9. Folosiţi numai garnituri şi garnituri inelare noi.

10.10 Înlocuirea subansamblurilor defecte

10.10.1 Demontarea / montarea piesei laterale (la
necesitate)

10.10.1.1 Demontarea piesei laterale

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de deformare mecanică!

Dacă demontaţi ambele piese laterale, atunci
este posibilă contracţia mecanică a produsu-
lui, ceea ce poate provoca daune de ex. ale
tubajului, iar astfel pot rezulta neetanşeităţi.

▶ Demontaţi întotdeauna numai o piesă
laterală, niciodată ambele piese laterale
simultan.

1. Rabataţi casetă electronică în faţă.
2. Demontaţi carcasa superioară. (→ pagina 25)
3. Ţineţi fixă piesa laterală astfel încât să nu poată să

cadă şi deşurubaţi afară şuruburile jos faţă şi sus centru
de pe piesa laterală.

4. Rabataţi uşor în lateral piesa laterală şi trageţi-o afară
înainte.
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10.10.1.2 Montarea piesei laterale

1. Împingeţi piesa laterală în suport. Asiguraţi-vă de faptul
că toate eclisele piesei laterale prind în peretele poste-
rior, pentru a evita neetanşeităţile.

2. Împingeţi înapoi piesa laterală.
3. Fixaţi piesa laterală cu două şuruburi faţă jos şi centru

sus.
4. Montaţi carcasa superioară. (→ pagina 25)
5. Rabataţi în sus caseta electronică.

10.10.2 Înlocuirea armăturii de gaz

2

2

806/5-5

1006/5-5
1206/5-5

1

1

1. Demontaţi conducta de gaz (1) de pe armătura de gaz.
2. Deşurubaţi şuruburile (2) de pe ventilator şi detaşaţi

armătura de gaz de pe ventilator.
3. Înlocuiţi componenta defectă.
4. Montaţi noua armătura de gaz în aceeaşi poziţie pe

ventilator, după cum aţi demontat-o anterior. Folosiţi
garnituri noi pentru aceasta.

5. Strângeţi şuruburile (2) în cruce.

Condiţii: Valabil pentru VU OE 806/5-5

– Cuplu de rotaţie: 5,5 Nm
Condiţii: Valabil pentru VU OE 1006/5-5 şi VU OE 1206/5-5

– Cuplu de rotaţie: 2 Nm
6. Apoi, înşurubaţi conducta de gaz numai slăbit pe armă-

tura de gaz. Abia după încheierea lucrărilor de montare
strângeţi şuruburile fixării cu flanşă de pe armătura de
gaz.

7. După montajul noii armături de gaz realizaţi o verificare
a etanşeităţii (Verificarea funcţionării produsului şi a
etanşeităţii (→ pagina 22)).

10.10.3 Înlocuirea arzătorului

1

2

5

3

4

1. Demontaţi racordul gaz-aer. (→ pagina 25)
2. Demontaţi electrozii de aprindere şi monitorizare.
3. Îndepărtaţi garnitura (5) de pe uşa arzătorului.
4. Îndepărtaţi placa izolatoare de protecţie (1) prin rotaţie.
5. Îndepărtaţi stratul izolator (2).
6. Slăbiţi cele trei piuliţe (3) de pe arzător.

– Cuplu de rotaţie: 4 Nm
– Valabil pentru VU OE 806/5-5

7. Slăbiţi cele şase piuliţe (3) de pe arzător.
– Cuplu de rotaţie: 4 Nm
– Valabil pentru VU OE 1006/5-5 şi VU OE 1206/5-5

8. Utilizaţi o cheie tubulară adecvată (cu prelungire), ast-
fel încât să nu se deterioreze pătura arzătorului. Este
interzisă utilizarea arzătorului cu pătură de arzător dete-
riorată.
– Valabil pentru VU OE 1006/5-5 şi VU OE 1206/5-5

9. Detaşaţi arzătorul. Menţineţi fix ventilatorul şi uşa arză-
torului.

10. Montaţi noul arzător cu o garnitură nouă.
11. Fixaţi arzătorul şi suportul pentru placa izolatoare de

protecţie cu cele trei piuliţe şi şaibe suport (4).
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– Valabil pentru VU OE 806/5-5
– Cuplu de rotaţie: 4 Nm

12. Întâi fixaţi arzătorul cu două piuliţe.
– Valabil pentru VU OE 1006/5-5 şi VU OE 1206/5-5
– Cuplu de rotaţie: 4 Nm

13. La final, fixaţi arzătorul şi suportul pentru placa izola-
toare de protecţie cu cele patru piuliţe rămase.
– Valabil pentru VU OE 1006/5-5 şi VU OE 1206/5-5
– Cuplu de rotaţie: 4 Nm

14. La montarea piuliţelor asiguraţi-vă de faptul că deschi-
derile din placa izolatoare de protecţie pentru electrozii
de aprindere şi monitorizare sunt suprapuse în uşa ar-
zătorului cu bolţurile corespunzătoare.

15. Montaţi stratul izolator. Asiguraţi-vă de faptul că stratul
izolator este aşezat pe uşa arzătorului.

16. Montaţi placa izolatoare de protecţie prin rotirea închi-
zătorii tip baionetă până la blocare.

17. Montaţi electrozii de aprindere şi monitorizare. Pentru
aceasta, folosiţi garnituri noi.
– Cuplu de rotaţie: 2,8 Nm

18. Montaţi racordul gaz-aer. (→ pagina 28)
19. Verificaţi funcţionarea produsului şi etanşeitatea.

(→ pagina 22)

10.10.4 Înlocuirea stratului izolator

Dacă s-a declanşat limitatorul termic de siguranţă de pe uşa
arzătorului, atunci, în anumite condiţii, este deteriorat stratul
izolator între uşa arzătorului şi camera arzătorului.

▶ Verificaţi şi înlocuiţi stratul izolator.

Indicaţie
Pentru înlocuirea stratului izolator procedaţi
la fel ca la demontarea arzătorului.Nu este
necesară o demontare a arzătorului.

10.10.5 Înlocuirea ventilatorului

1. Demontaţi racordul gaz-aer. (→ pagina 25)

1

2. Deşurubaţi afară cele 4 şuruburi (1) ale ventilatorului.

3. Montaţi ventilatorul nou şi arzătorul în aceeaşi poziţie la
fel cum au fost demontate anterior.

– Valabil pentru 80 kW şi 100 kW
– Cuplu de rotaţie: 6 Nm
– Valabil pentru 120 kW
– Cuplu de rotaţie: 10 Nm

10.10.6 Înlocuirea schimbătorului de căldură

1. Goliţi produsul. (→ pagina 29)
2. Demontaţi racordul gaz-aer. (→ pagina 25)
3. Deşurubaţi turul şi returul în zona frontală de pe partea

inferioară a produsului.

4. Desfaceţi manşetele de etanşare ale conductei de tur şi
retur din placa de fund.

1

5. Îndepărtaţi şuruburile (1) de pe suportul schimbătorului
de căldură.

6. Cu ajutorul a două persoane, ridicaţi schimbătorul de
căldură din suportul său. Pentru aceasta pot fi folosite
conductele ca mânere de prindere.

7. Montaţi noul schimbător de căldură în ordine inversă.
8. Montaţi racordul gaz-aer. (→ pagina 28)
9. Umpleţi şi aerisiţi produsul şi, dacă este necesar, insta-

laţia de încălzire.
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10.10.7 Înlocuirea plăcii de circuite şi/sau a display-
ului

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de reparaţia necorespunzătoare!

Utilizarea de display-uri de schimb greşite
poate provoca daune la sistemul electronic.

▶ Înaintea înlocuirii verificaţi dacă este pus
la dispoziţie display-ul de schimb corect.

▶ La înlocuire este interzisă utilizarea altui
display de schimb.

Indicaţie
Dacă înlocuiţi o singură componentă, atunci pa-
rametrii setaţi sunt preluaţi automat. La pornirea
produsului, componenta nouă preia parametrii se-
taţi anterior de pe componenta care nu a fost înlo-
cuită.

1. Separaţi aparatul de la reţeaua electrică şi asiguraţi-o
contra repornirii.

Condiţii: Înlocuirea display-ului sau a plăcii de circuite

▶ Înlocuiţi placa de circuite sau display-ul corespunzător
instrucţiunilor de montaj şi instalare alăturate.

Condiţii: Înlocuirea simultană a plăcii de circuite şi a display-ului

▶ Selectaţi limba dorită.

◁ Dacă înlocuiţi simultan ambele componente, atunci
produsul comută după pornire direct în meniul de
setare a limbii. Din fabricaţie este setat pe Engleză.

▶ Confirmaţi setarea dumneavoastră cu (OK).

◁ Ajungeţi automat la setarea codului de aparat D.093.

▶ Corespunzător tabelului următor setaţi valoarea corectă
pentru respectivul tip de produs.

Coduri de aparat pentru tipuri de produs
Numărul tipului de produs

VU OE 806/5‑5 82

VU OE 1006/5‑5 81

VU OE 1206/5‑5 80

▶ Confirmaţi-vă setarea.

◁ Sistemul electronic este setat pe tipul de produs, iar
parametrii tuturor codurilor de diagnoză corespund
setărilor din fabrică.

◁ Display-ul porneşte singur cu asistentul de instalare.

▶ Realizaţi setările specifice instalaţiei.

10.11 Încheierea reparaţiei

▶ Verificaţi funcţionarea produsului şi etanşeitatea.
(→ pagina 22)

11 Scoaterea din funcţiune

11.1 Scoaterea produsului din funcţiune

▶ Opriţi produsul.
▶ Decuplaţi produsul de la reţeaua electrică.
▶ Închideţi robinetul de gaz.
▶ Închideţi supapa de închidere a apei reci.
▶ Goliţi produsul. (→ pagina 29)

12 Reciclarea şi salubrizarea

12.1 Reciclarea resp. salubrizarea ambalajului şi
produsului

▶ Salubrizaţi ambalajul de carton printr-un centru de colec-
tare a hârtiei.

▶ Salubrizarea articolelor de ambalare din folie de plastic şi
a materialelor de umplere din plastic se realizează printr-
un sistem de reciclare adecvat pentru mase plastice.

Atât produsul, cât şi restul de accesorii, piese de uzură şi su-
bansambluri defecte nu se salubrizează în gunoiul menajer.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că produsul uzat şi eventualele ac-
cesorii, piese de uzură şi subansambluri defecte exis-
tente sunt salubrizate corespunzător.

▶ Respectaţi prescripţiile în vigoare.

13 Serviciul de asistenţă tehnică al fabricii

13.1 Serviciul de asistenţă tehnică

Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, sector 1
014142 Bucureşti
România

E-Mail: office@vaillant.com.ro

Internet: http://www.vaillant.com.ro
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Anexă

A Structura meniului pentru nivelul specialist – vedere de ansamblu

Meniu

Meniu specialist
Reset timp intarz arz
Informatii

Inapoi Alege

Config aparatului
Test programe

Meniu specialist
Lista de avarii

Inapoi Alege

Meniu functional
Verif tip de gaz
Test programe

Autotest

Inapoi Alege

Config aparatului
Test programe

Meniu Diagnoza

Meniu specialist

Inapoi Alege

Temp incalzire

Config aparatului
Limba

Temp ACM

Inapoi Alege

Temp incalzire

Config aparatului
Limba

Temp ACM

Inapoi Alege

Temp incalzire

Config aparatului
Limba

Temp ACM

Inapoi Alege

Config aparatului
Test programe

Meniu specialist
Lista de avarii

Inapoi Alege

Introd codul

1 7

Inapoi OK

F.75
Fehler

Pumpe/Wassermangel

F.00
Intrerupere
Senzor tur

P.00
Pumpe wird

angesteuert

Entlüftung

taktend

Inapoi Alege

P.00
Sfarsit ciclu
Progr verific

pompa

Inapoi Alege

Autotest
Autodiagnostic

placa electronica

Inapoi Alege

Limba

01 Română

Anuleaza OK

Verif tip de gaz
Selectare

GPL
tip gaz

Inapoi Alege

41
Temp incalzire

Anuleaza OK

35
Temp ACM

Anuleaza OK

Meniu functional

Test programe

Autotest

Verif tip de gaz

Inapoi Alege

T.01
interne Pumpe

Inapoi Alege

T.01
Pompa interna

Inapoi Alege

Meniu functional

Test programe
Verif tip de gaz

Inapoi Alege

Program teste

Meniu functional

Test programe
Verif tip de gaz

Inapoi Alege

Program teste

Indicaţie
Intrarea de meniu Meniu → Meniu specialist → Test programe → Verificarea familiilor de gaz nu are funcţie.
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Temp incalzire
Config aparatului

Temp ACM
Functia confort

Inapoi Alege

Functia confort

Confort pornit

Anuleaza OK

Config aparatului
Test programe

Meniu Diagnoza

Meniu specialist

Inapoi Alege

Config aparatului

Start instal. Asistent
Meniu Diagnoza

Meniu specialist

Inapoi Alege

Modul suplimentar

Config aparatului
Temp ACM
Functia confort

Inapoi Alege

Modul suplimentar

Config aparatului

Releu accesoriu1

Functia confort

Inapoi Alege

Modul suplimentar
Config aparatului

Releu accesoriu2
Releu accesoriu1

Inapoi Alege

Sarc partiale

Config aparatului

Releu accesoriu2
Releu accesoriu1

Inapoi Alege

Sarc partiale

Config aparatului
Releu accesoriu2

Date de contact

Inapoi Alege

Sarc partiale
Config aparatului

Setarile de fabrica
Date de contact

Inapoi Alege

D.026
Zusatzrelais

externe Pumpe

Anuleaza OK

D.026
Modul suplimentar

Pompa de recirculare

Inapoi

D.027
Zubehörrelais 1

externe Pumpe

Anuleaza OK

D.027
Releu accesoriu1

Pompa de recirculare

Inapoi

D.028
Zubehörrelais 2

externe Pumpe

Anuleaza OK

D.028
Releu accesoriu2

Pompa de recirculare

Inapoi

D.000
Sarc partiale

0

Anuleaza OK

D.001
Pumpennachlauf

Heizung
0

Inapoi

D.000
Sarc partiale

auto

Inapoi

Date de contact
Numar de telefon

Inapoi

Pentru a porni
asistentul instalarii

apasa OK

Anuleaza OK

D.096
Doriti resetarea

la set de fabrica?
nu

Anuleaza OK

Indicaţie
Intrarea de meniu Meniu → Meniu specialist → Config aparatului → Releul suplimentar nu are funcţie. Intrările de
meniu Releu accesoriu 1 şi 2 sunt configurabile cu modulul multifuncţional încorporat VR 40.
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B Coduri de diagnoză – vedere de ansamblu

Cod Parametru Valori sau explicaţii
Setări din
fabrică

Setare pro-
prie

D.000 Sarcină parţială la încălzire sarcină parţială la încălzire în kW reglabilă
auto: produsul adaptează automat sarcina parţială max.
la necesarul actual al instalaţiei

Auto

D.001 Durată post-funcţionare pompă
internă pentru regimul de încălzire

2 … 60 min 5 min

D.002 Durata max. de blocare a arzătorului
de încălzire la 20 °C temperatură pe
tur

2 … 60 min 20 min

D.005 Valoarea nominală a temperaturii pe
tur (sau valoarea nominală pe retur)

în °C, max. valorii setate în D.071, limitat de un controler
eBUS, dacă este racordat

nu este
reglabil

D.006 Valoarea nominală a temperaturii
apei calde menajere

35 … 65 ℃ nu este
reglabil

D.007 Valoarea nominală a temperaturii de
pornire la cald

40 … 65 ℃
15 °C este protecţia contra îngheţului, apoi 40 până la
70 °C (temperatura max. reglabilă sub D.020)

nu este
reglabil

D.010 Starea pompei de încălzire a grupu-
lui de pompe

0 = oprit
1 = pornit

nu este
reglabil

D.011 Starea pompei externe de încălzire 0 = oprit
1-100 = pornit

nu este
reglabil

D.014 Valoarea nominală a turaţiei de
pompă (pompă foarte eficientă)

Valoarea nominală a pompei circuitului de încălzire în %
0 = auto
1 = 53
2 = 60
3 = 70
4 = 85
5 = 100

Auto

D.016 Termostatul camerei 24 V CC des-
chis / închis

0 = termostatul camerei deschis (fără regim de încălzire)
1 = termostatul camerei închis (regim de încălzire)

nu este
reglabil

D.017 Comutare reglarea temperaturii pe
tur/retur la încălzire

Mod control:
0 = tur, 1 = retur

0 = tur

D.018 Setarea modului de funcţionare al
pompelor

1 = confort (pompă cu funcţionare continuă)
3 = eco (pompă intermitentă)

3 = eco

D.022 Cerinţă apă caldă menajeră prin
C1/C2, reglarea internă a apei calde
menajere

0= oprit
1 = pornit

nu este
reglabil

D.023 Mod vară / iarnă (încălzire
oprită/pornită)

0 = încălzire oprită (mod vară)
1 = încălzire pornită

nu este
reglabil

D.025 Prepararea apei calde menajere
deblocată de controlerul eBUS

0 = oprit
1 = pornit

nu este
reglabil

D.026 Control releu suplimentar 1 = pompă de recirculare
2 = pompa externă
3 = pompă încărcare boiler
4 = hotă
5 = supapă magnetică externă
6 = semnal avarie extern
7 = pompă solară (inactivă)
8 = comandă la distanţă eBUS (inactivă)
9 = pompă de protecţie contra bacteriilor legionella (inac-
tivă)
10 = supapă solară (inactivă)
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Cod Parametru Valori sau explicaţii
Setări din
fabrică

Setare pro-
prie

D.027 Comutare releu 1 pe modulul multi-
funcţional „2 din 7” VR 40

1 = pompă de recirculare
2 = pompa externă
3 = pompă încărcare boiler
4 = hotă
5 = supapă magnetică externă
6 = semnal avarie extern
7 = pompă solară (inactivă)
8 = comandă la distanţă eBUS (inactivă)
9 = pompă de protecţie contra bacteriilor legionella (inac-
tivă)
10 = supapă solară (inactivă)

2 = pompa
externă

D.028 Comutare releu 2 pe modulul multi-
funcţional „2 din 7” VR 40

1 = pompă de recirculare
2 = pompa externă
3 = pompă încărcare boiler
4 = hotă
5 = supapă magnetică externă
6 = semnal avarie extern
7 = pompă solară (inactivă)
8 = comandă la distanţă eBUS (inactivă)
9 = pompă de protecţie contra bacteriilor legionella (inac-
tivă)
10 = supapă solară (inactivă)

2 = pompa
externă

D.033 Valoarea nominală turaţie ventilator în rpm nu este
reglabil

D.034 Valoare reală turaţie ventilator în rpm nu este
reglabil

D.039 Temperatura de admisie solară Valoare reală în °C nu este
reglabil

D.040 Temperatură pe tur Valoare reală în °C nu este
reglabil

D.041 Temperatura pe retur Valoare reală în °C nu este
reglabil

D.044 valoare de ionizare digitalizată Interval de afişare 0 până la 1020
> 800 fără flacără
< 400 formă bună a flăcării

nu este
reglabil

D.046 Tipul pompei 0 = deconectare prin releu
1 = deconectare prin PWM

0 = deco-
nectare prin
releu

D.047 Temperatura exterioară (cu controler
Vaillant ghidat în funcţie de tempera-
tura exterioară)

Valoare reală în °C nu este
reglabil

D.050 Offset pentru turaţia minimă în rpm, interval de reglare: 0 până la 3000 Valoare
nominală
setată din
fabrică

D.051 Offset pentru turaţia maximă în rpm, interval de reglare: -990 până la 0 Valoare
nominală
setată din
fabrică

D.060 Număr deconectări limitator de tem-
peratură

Număr deconectări nu este
reglabil

D.061 Numărul de avarii ale automatului de
aprindere

Numărul de aprinderi fără succes la ultima încercare nu este
reglabil

D.064 Durata medie de aprindere în secunde nu este
reglabil

D.065 Durata maximă de aprindere în secunde nu este
reglabil

D.067 Durata de blocare a arzătorului
rămasă

în minute nu este
reglabil
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Cod Parametru Valori sau explicaţii
Setări din
fabrică

Setare pro-
prie

D.068 Aprinderi fără succes la prima încer-
care

Numărul de aprinderi fără succes nu este
reglabil

D.069 Aprinderi fără succes la a doua
încercare

Numărul de aprinderi fără succes nu este
reglabil

D.071 Valoare nominală temperatura max.
pe tur încălzire

40 … 85 ℃ 75 ℃

D.072 Durată post-funcţionare pompă
internă după încărcarea boilerului

Reglabil între 0 şi 10 min 2 min

D.076 Device specific number 82 = VU 806
81 = VU 1006
80 = VU 1206

nu este
reglabil

D.077 Limitarea puterii de încărcare a
boilerului în kW

Puterea de încărcare a boilerului în kW reglabilă

D.080 Ore funcţionare încălzire în h nu este
reglabil

D.081 Ore funcţionare prepararea apei
calde menajere

în h nu este
reglabil

D.082 Număr porniri arzător în regimul de
încălzire

Număr porniri arzător nu este
reglabil

D.083 Număr porniri arzător în regimul de
apă caldă menajeră

Număr porniri arzător nu este
reglabil

D.084 Afişaj de întreţinere: număr de ore
până la următoarea întreţinere

Interval de reglare: 0 până la 3000 h şi „---” pentru dez-
activat

„---”

D.090 Stare controler digital detectat, nu e detectat nu este
reglabil

D.091 Starea DCF cu senzorul temperaturii
exterioare racordat

lipsă recepţie
Recepţie
sincronizat
valid

nu este
reglabil

D.093 Setare varianta de aparat (DSN) Interval de reglare: 0 până la 99

D.094 Ştergerea istoricului de avarii Ştergerea listei de avarii
0 = nu
1 = da

D.095 Versiune software componente
eBUS

1. Placa de circuite (BMU)
2. Display (AI)
4. HBI/VR34

nu este
reglabil

D.096 Setări din fabrică Resetarea tuturor parametrilor setabili pe setările din
fabrică
0 = nu
1 = da

C Lucrări de inspecţie şi întreţinere – vedere de ansamblu

art. Lucrări
Inspecţie
(anual)

Întreţinere
(min. la

fiecare 2
ani)

1
Decuplaţi produsul de la reţeaua electrică. Asiguraţi produsul contra repornirii. Verificaţi contac-
tele electrice cu fişă şi racordurile pentru aşezare corectă şi corectaţi-le dacă este cazul.

X X

2 Închideţi robinetul de gaz şi robinetele de întreţinere. X

3 Verificaţi tubulatura de aer / gaze de ardere pentru etanşeitate şi fixare corespunzătoare. Asigu-
raţi-vă de faptul că nu este înfundată sau deteriorată şi că a fost montată corect în conformitate
cu instrucţiunile de montaj relevante.

X X

4
Verificaţi starea generală a produsului. Curăţaţi murdăriile de pe produs şi din camera de sub-
presiune.

X X

5
Controlaţi starea generală a întregii celule termice, mai ales pentru semne de coroziune, funin-
gine sau alte daune. Efectuaţi o întreţinere dacă observaţi daune.

X X
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art. Lucrări
Inspecţie
(anual)

Întreţinere
(min. la

fiecare 2
ani)

6 Demontaţi un racord gaz-aer (uşă arzător cu ventilator şi armătură de gaz). X

7
Verificaţi toate garniturile din zona de ardere. Înlocuiţi garniturile dacă găsiţi deteriorări. Înlocuiţi
garnitura de la uşa arzătorului de fiecare dată după deschiderea uşii arzătorului.

X

8 Curăţaţi schimbătorul de căldură prin spălarea cu un furtun de apă de sus. X

9 Verificaţi arzătorul pentru murdărie şi curăţaţi-l, dacă este cazul. X

10 Verificaţi sifonul de condens de pe produs, curăţaţi-l şi umpleţi-l, dacă este cazul. X X

11 Verificaţi presiunea preliminară a vasului de expansiune şi corectaţi-o, dacă este cazul. X

12 Montaţi la loc toate componentele demontate anterior, până la racordul gaz-aer. X

13 Montaţi la loc racordul gaz-aer. Atenţie: Înlocuiţi garniturile! X

14 Înlocuiţi electrozii de aprindere şi monitorizare şi garniturile aferente. X

15 Clapetele motorizate pentru gazele de ardere la cascade: verificaţi funcţionarea ireproşabilă a
clapetei pentru gazele de ardere. La necesitate, curăţaţi carcasa atât în interior şi exterior, cât şi
geamul de blocare şi arborele.

X

16 Deschideţi robinetul de gaz, reconectaţi produsul la reţeaua electrică şi porniţi produsul. X X

17
Deschideţi robinetele de întreţinere, umpleţi produsul/instalaţia de încălzire la 0,1 - 0,45 MPa (1,0
- 4,5 bar) (în funcţie de înălţimea statică a instalaţiei de încălzire), porniţi programul de aerisire
P.00.

X

18 Verificaţi presiunea de racordare a gazului la solicitare termică maximă. Realizaţi o întreţinere
dacă presiunea de racordare a gazului nu se află în intervalul corect.

X X

19 Verificaţi conţinutul de CO₂ (conţinutul de aer) al produsului şi reglaţi-l din nou, dacă este cazul.
Înregistraţi aceasta.

X X

20
Realizaţi o funcţionare de probă a produsului şi instalaţiei de încălzire incl. prepararea apei calde
menajere şi, dacă este necesar, aerisiţi din nou instalaţia.

X X

21 Verificaţi vizual comportamentul de aprindere şi ardere. X X

22 Verificaţi din nou conţinutul de CO₂ (conţinutul de aer) al produsului. X X

23
Verificaţi produsul pentru neetanşeităţi pe partea de gaz, gaze de ardere, apă caldă menajeră şi
condens, şi remediaţi-le, dacă este necesar.

X X

24 Înregistraţi inspecţia/întreţinerea efectuată. X X

25 Verificaţi calitatea apei de încălzire (gradul de duritate) şi înregistraţi valorile într-un jurnal al
instalaţiei. Dacă este cazul, corectaţi duritatea apei prin tratarea acesteia.

X X

D Coduri de stare – vedere de ansamblu

Cod de
stare

Semnificaţie

Regimul de încălzire

S.00 Încălzire nu este cerere de căldură

S.02 Regimul de încălzire tur pompe

S.03 Regimul de încălzire aprindere

S.04 Regimul de încălzire arzător pornit

S.05 Regimul de încălzire post-funcţionare pompe / postventilaţie

S.06 Regimul de încălzire postventilaţie

S.07 Regimul de încălzire întârzierea pompei

S.08 Regimul de încălzire timp rest de blocare

S.09 Regimul de încălzire Program de măsurare

S.20 Cerere apă caldă menajeră

S.22 Regimul de apă caldă menajeră tur pompe

S.23 Regimul de apă caldă menajeră Aprindere

S.24 Regimul de apă caldă menajeră Arzător pornit

S.25 Regimul de apă caldă menajeră post-funcţionare pompe / postventilaţie
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Cod de
stare

Semnificaţie

S.26 Regimul de apă caldă menajeră postventilaţie

S.27 Regimul de apă caldă menajeră, întârzierea pompei

S.28 Regimul de apă caldă menajeră Durata de blocare a arzătorului

Cazuri speciale

S.30 Termostatul camerei (RT) blochează regimul de încălzire

S.31 Mod vară activ sau nicio solicitare de căldură din partea controlerului eBUS

S.32 Durata de aşteptare din cauza abaterii turaţiei ventilatorului

S.34 Regim de protecţie la îngheţ activ

S.36 Indicarea valorii nominale a controlerului eBUS este < 20 °C şi blochează regimul de încălzire

S.37 Durata de aşteptare ventilator: defectarea ventilatorului la funcţionare

S.39 “burner off contact“ a reacţionat (de ex. termostatul instalaţiei sau pompa de condens)

S.40 Este activ regimul de protecţie comfort: produsul funcţionează în comfort de încălzire limitat

S.41 Presiunea apei > 0,6 MPa (6 bar)

S.42 Răspunsul clapetei pentru gazele de ardere blochează funcţionarea arzătorului (numai împreună cu accesoriul VR40)
sau pompa de condens defectă, se blochează solicitarea de căldură

S.46 LHM (Program de funcţionare de urgenţă „Limp Home Mode‟) flacără pierdută la putere min

S.47 LHM (Program de funcţionare de urgenţă „Limp Home Mode‟) flacără pierdută la putere max

S.48 LHM (Program de funcţionare de urgenţă „Limp Home Mode‟) turaţie diferită a ventilatorului

S.53 Produsul se află în durata de aşteptare a blocajului de modulaţie / funcţia de blocare a funcţionării din cauza lipsei de
apă (întindere tur-retur prea mare)

S.54 Produsul se află în durata de aşteptare a funcţiei de blocare a funcţionării din cauza lipsei de apă (gradient de tempera-
tură)

S.96 Rulează testul senzorului de retur, solicitările de încălzire sunt blocate.

S.97 Rulează testul senzorului pentru presiunea apei, solicitările de încălzire sunt blocate.

S.98 Rulează testul senzorului de tur/retur, solicitările de încălzire sunt blocate.

E Codurile de eroare – vedere de ansamblu

Cod Semnificaţie Cauză

F.00 Întreruperea senzorului de temperatură pe tur Ştecărul NTC nu este introdus sau slăbit, ştecărul multiplu de pe placa
de circuite nu este introdus corect, întrerupere în mănunchiul de cabluri,
NTC defect

F.01 Întreruperea senzorului de temperatură pe retur Ştecărul NTC nu este introdus sau slăbit, ştecărul multiplu de pe placa
de circuite nu este introdus corect, întrerupere în mănunchiul de cabluri,
NTC defect

F.10 Scurtcircuitul senzorului de temperatură pe tur NTC defect, scurtcircuit în mănunchiul de cabluri, cablu/carcasă

F.11 Scurtcircuitul senzorului de temperatură pe retur NTC defect, scurtcircuit în mănunchiul de cabluri, cablu/carcasă

F.20 Oprire de siguranţă: limitator de temperatură Conexiunea la masă a mănunchiului de cabluri către produs nu este
corectă, turul sau returul NTC este defect (contact slăbit), descărcare
prin cablul de aprindere, ştecăr de aprindere sau electrod de aprindere

F.22 Oprire de siguranţă: lipsa apei Lipsă sau prea puţină apă în produs, senzorul de presiune al apei este
defect, cablul către pompă sau senzorul pentru presiunea apei este
slăbit / nu este introdus / defect

F.23 Oprire de siguranţă: diferenţa de temperatură
este prea mare

Pompă blocată, putere redusă a pompei, aer în produs, turul şi returul
NTC inversate

F.24 Oprire de siguranţă: creşterea temperaturii este
prea rapidă

Pompă blocată, putere redusă a pompei, aer în produs, presiunea insta-
laţiei este prea mică, frâna gravitaţională blochează / este montată greşit

F.25 Oprire de siguranţă: temperatura gazelor de
ardere este prea mare

Legătura cu fişă a limitatorului termic opţional de siguranţă pentru gazele
de ardere (STB) este întreruptă, întrerupere în mănunchiul de cabluri

F.27 Oprire de siguranţă: flacără stinsă Umiditate în sistemul electronic, sistemul electronic (releul pentru contro-
lul arderii) defect, supapa magnetică de gaz este neetanşă
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Cod Semnificaţie Cauză

F.28 Defectare la pornire: aprindere fără succes Contorul de gaz este defect sau s-a declanşat releul pentru presiunea
gazului, aer în gaz, presiunea de curgere a gazului este prea mică, s-
a declanşat dispozitivul termic de închidere (TAE), traseul de condens
este obturat, duză de gaz greşită, armătură de gaz ET greşită, eroare la
armătura de gaz, ştecărul multiplu de pe placa de circuite nu este intro-
dus corect, întrerupere în mănunchiul de cabluri, instalaţie de aprindere
defectă (transformator de aprindere, cablu de aprindere, ştecăr de aprin-
dere, electrod de aprindere), întreruperea curentului de ionizare (cablu,
electrod), legare eronată la pământ a produsului, sistemul electronic este
defect

F.29 Defectare în timpul funcţionării: reaprindere fără
succes

Alimentarea cu gaz este întreruptă temporar, recircularea gazelor de
ardere, traseul de condens este obturat, legare eronată la pământ a
produsului, transformatorul de aprindere are rateu de aprindere

F.32 Eroare Ventilator Nu este introdus corect ştecărul la ventilator, ştecărul multiplu de pe
placa de circuite nu este introdus corect, întrerupere în mănunchiul de
cabluri, ventilator blocat, senzor Hall defect, sistemul electronic este
defect

F.34 Oprire de siguranţă: monitorizarea presiunii Doză de presiune pentru gaze de ardere: întreruperea cablului, traseul
de gaze de ardere este înfundat comutator pentru presiunea apei: scur-
gere hidraulică, aer în circuitul de încălzire

F.35 Eroare tubulatura de aer / gaze de ardere Tubulatură de aer / gaze de ardere înfundată

F.49 Eroare eBUS Scurtcircuit la eBUS, suprasolicitare eBUS sau două alimentări cu ten-
siune cu diferite polarităţi la eBUS

F.61 Eroare pornire armătură de gaz – Scurtcircuit / legare la masă în mănunchiul de cabluri către armătura
de gaz

– Armătură de gaz defectă (legare la masă a bobinelor)
– Sistemul electronic defect

F.62 Eroare întârzierea opririi armătura de gaz – oprire întârziată a armăturii de gaz
– stingere întârziată a semnalului de flacără
– Armătură de gaz neetanşă
– Sistemul electronic defect

F.63 Eroare placa electronică Sistemul electronic defect

F.64 Eroare sistemul electronic / NTC Scurtcircuit pe turul şi returul NTC, sistemul electronic este defect

F.65 Eroare temperatura sistemului electronic Sistemul electronic este prea fierbinte prin acţiune externă, sistemul
electronic este defect

F.67 Eroare sistemul electronic / flacără Semnal neplauzibil de flacără, sistemul electronic este defect

F.70 Codul aparatului nu este valabil (DSN) Dacă au fost încorporate piese de schimb: display-ul şi placa de circuite
înlocuite simultan şi codul de aparat nu a fost setat nou, rezistenţa de
codare - mărimea de putere este greşită sau lipsă

F.73 Semnal senzorul de presiune al apei este în
intervalul greşit (prea mic)

Întrerupere / scurtcircuit senzorul de presiune al apei, întrerupere / scurt-
circuit faţă de GND în cablul de alimentare al senzorului pentru presiu-
nea apei sau senzorul pentru presiunea apei este defect

F.74 Semnal senzorul de presiune al apei este în
intervalul greşit (prea mare)

Cablul către senzorul de presiune al apei are un scurtcircuit la 5 V / 24 V
sau eroare internă în senzorul de presiune al apei

F.75 Eroare nicio detectare a saltului de presiune la
pornirea pompei

Senzorul de presiune al apei sau/şi pompa este defectă, aer în instalaţia
de încălzire, prea puţină apă în produs; verificarea derivaţiei reglabile, se
racordează vasul extern de expansiune la retur

F.76 S-a declanşat protecţia de supraîncălzire la
schimbătorul principal de căldură

Cablul sau racordurile de cablu la siguranţa fuzibilă din schimbătorul
principal de căldură sau schimbătorul principal de căldură este defect

F.77 Eroare clapeta pentru gazele de ardere / pompa
de condens

Lipsă răspuns clapeta pentru gazele de ardere sau pompa de condens
este defectă

Eroare
de co-
municare

Lipsă comunicare cu placa de circuite Eroare de comunicare între display şi placa de circuite din caseta elec-
tronică

F.83 Eroare modificare temperatură senzor de tempe-
ratură pe tur şi / sau retur

La pornirea arzătorului nu se înregistrează sau se înregistrează o modifi-
care prea mică a temperaturii pe turul sau returul senzorului de tempera-
tură

– prea puţină apă în produs
– Senzorul de temperatură pe tur - retur nu este montat corect
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Cod Semnificaţie Cauză

F.84 Eroare diferenţă de temperatură senzorul de
temperatură pe tur - retur este neplauzibil

Senzorii de temperatură pe tur - retur semnalează valori neplauzibile

– Senzorul de temperatură pe tur - retur nu este montat corect

F Planurile de conexiuni
F.1 Schema electrică de conectare

Pompă de semnal PWM

Senzor pentru presiunea apei

Senzor de boiler (opţional)

Contact de boiler
“C1-C2“

Senzor de tur

Senzor de retur

Presostat-gaze de ardere

STB 1

Telecomanda pompei de recirculare
Senzor exterior
Senzor de tur (opţional)
Racord DCF
Dimensiuni
Dimensiuni

Termostat de contact / Burner off

Term. ext. cam. 3-4 (contact, 24 V)

Conexiune bus
(Controler/Term. digital cam.)

Ieşire accesorii
(Selecţie prin D.026)

Pompă încărcare boiler

Pompa internă

Transformator ext. de aprindere (alimentare)

Semnal de ionizare
Masa aparatelor

Racordul la reţea

Masa aparatelor

Ventilator

S
em

na
l H

al
l

P
W

M
D

im
en

si
un

i

Conexiune
display

alb
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STB 2

Rezistenţa de codare (opţional)

Supapa de gaz

alb

Limitatorul termic
de siguranţă
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G Lista de verificări pentru prima punere în funcţiune

Locaţia Specialist Tehnicianul serviciului
de asistenţă tehnică

Nume

Strada / numărul casei

Cod poştal

Localitatea

Telefon

Data punerii în funcţiune

Seria

Schema hidraulică

G.1 Lista de verificări pentru prima punere în funcţiune

Da Nu Valori Unitate

Instalaţia generală

Tipul clădirii (locuinţă uni-/multifamilială, clădire specială)

utilizare industrială?

An de fabricaţie

Termoizolaţie/Renovare

Puterea instalaţiei kW

Consumul de gaz/energie de până acum m³ resp. kWh/a

Suprafaţă încălzită m²

Numărul de circuite de încălzire

– Circuite de încălzire prin pardoseală
– Circuite de încălzire radiator
– Circuite de încălzire ventilator

Duritatea apei la punerea în funcţiune mol/m³ resp. mg/l
CaCO₃

Volumul instalaţiei l

aditivi adăugaţi: denumire, cantitate

Alimentarea cu gaz

Tipul de gaz

Putere calorică kWh/m³

Regulator pentru presiunea de gaz este prezentă?
Dacă da, atunci ce tip?

Evacuare condens

Sifon de condens umplut?

Conducta de scurgere a condensului este pozată cu
pantă?

Dispozitiv de neutralizare prezent (> 200 kW)?
Dacă da, atunci care producător?

Pompă-elevator de condens prezentă (dacă este nece-
sar)?

Conducta de comandă a pompei de condens este racor-
dată?

Sistemul hidraulic

Circuit de încălzire presiunea instalaţiei MPa (bar)

Tubaj min. 1,5“ (aparat individual)

Tubaj min. DN65 (cascadă până la 360 kW)

Tubaj min. DN100 (cascadă > 360 kW)

Supapa de siguranţă MPa (bar)
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Da Nu Valori Unitate

Separarea sistemului prin schimbător de căldură în plăci
Dacă da, atunci ce tip?

Schimbător hidraulic de cale
Dacă da, atunci ce tip?

Număr vane de amestec

Boiler

– Buffer (Dacă da, atunci ce tip?)
– Boiler de apă caldă menajeră (Dacă da, atunci ce

tip?)

l

Pompe

– Circuit secundar (Dacă da, atunci ce tip?)
– Circuite de încălzire (Dacă da, atunci ce tip?)

Număr vase de expansiune cu membrană

– Circuit principal
– Circuit secundar
– Circuite de încălzire

l

Schimbătorul de căldură în plăci este instalat corect?

Senzorul instalaţiei este instalat corect?

Circuitele de încălzire sunt golite suficient de aer?

La montarea unei pompe fără unitate constructivă de pompe

Pierdere de presiune între pompă şi aparat < 2 kPa (20
mbar) la 4 m³/h (necesar!)

Distanţa între pompă şi produs mai mică de 0,5 m (nece-
sar!)

Pompă în retur (necesar!)

La utilizarea unei pompe străine

Pompă racordată la BMU (semnal şi tensiune) (necesar!)

Caracteristica pompe min. conform instrucţiunilor (nece-
sar!)

Alimentare cu apă caldă menajeră

Purtător de energie (gaz sau curent?)

prin circuitul aparatului

prin circuitul de încălzire

Pompă de încărcare prezentă?
Dacă da, atunci ce tip?

la volumul boilerului < 200 l puterea de încărcare a boile-
rului limitată la 30 kW (D.070)?

Tubulatură de gaze de ardere

Tipul instalaţiei (în funcţie / independent de aerul din
cameră)

la instalarea în funcţie de aerul din cameră: mărimea
orificiului de alimentare cu aer

cm²

Elementul ghidajului de aer / gaze de ardere până la
coşul de fum :

– Lungime
– Diametru

m resp. mm

Număr de coturi montate

Coş de fum

– Material
– Înălţimea
– Diametru

m resp. mm

Cascadă

Clapete hidr. de refulare în tur?
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Da Nu Valori Unitate

Clapetele motorizate pentru gazele de ardere sunt ca-
blate corect?

D.027/D.028 (Comutare releu 2) setată pe 4 (= hotă)? l

D.090 (Regulator eBUS) detectat?

Pompă de transport condens (dacă este necesar): Ca-
blul de semnalare a avariei este conectat la fiecare pro-
dus?

l

Alte generatoare de căldură

Instalaţie solară, pompă de căldură, cazan cu combusti-
bil solid?
Dacă da, atunci ce tip?

Reglare

Controler Vaillant
Dacă da, atunci ce tip?

Controler străin
Dacă da, atunci ce tip?

Termostat de cameră, controler pentru temperatura exte-
rioară
Dacă da, atunci ce tip?

Solicitare de încălzire din partea cărui controler?

Cerere apă caldă de la controler (intern/extern)

Senzor poziţionat şi conectat corect?

vrnetDIALOG instalat corect, semnal existent?

Punere în funcţiune/setări de bază

Conţinut CO₂ la max. peste P.1 (înaintea setării) Vol. %

Conţinut CO₂ la max. peste P.1 (după setare) Vol. %

Presiunea de curgere a gazului la solicitarea nominală
din diferenţe de temperatură (la puterea max. a cascade-
lor)

kPa (mbar)

Conţinut CO₂ la min. peste P.2 Vol. %

Debitul volumetric al gazului la Pmax peste P.1 (dacă este
posibil)

m³/min

Debitul volumetric al gazului la Pmin peste P.2 (dacă este
posibil)

m³/min

Circuit principal probă de apă mol/m³ resp. mg/l
CaCO₃

Circuit secundar probă de apă mol/m³ resp. mg/l
CaCO₃

Circuit de încălzire presiunea instalaţiei MPa (bar)

Setări de bază

Sarcină parţială la încălzire peste D.000 kW

Durata de post-funcţionare a pompelor peste D.001 min

Durata max. de blocare a arzătorului peste D.002 min

Modul de funcţionare al pompelor peste D.018

Puterea max. de încărcare a boilerului peste D.077 kW
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H Prepararea apei fierbinţi
H.1 Prepararea apei fierbinţi

Prepararea apei în funcţie de duritatea apei şi volumul instalaţiei
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80 kW: A

100/120 kW: B

x Volumul instalaţiei

y Duritatea apei

A Prepararea apei necesară

B Prepararea apei nu este necesară

I Date tehnice
Date tehnice – putere

VU OE 806/5‑5 VU OE 1006/5‑5 VU OE 1206/5‑5

Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30
°C

16,5 … 82,3 kW 20,74 … 102,8 kW 24,7 … 123,4 kW

Intervalul nominal al puterii calorice P la 60/40
°C

16,0 … 80,0 kW 20,0 … 100,0 kW 24,0 … 120,0 kW

Intervalul nominal al puterii calorice P la 80/60
°C

14,9 … 74,7 kW 18,7 … 93,3 kW 22,4 … 112,0 kW

Randament nominal (staţionar) la 50/30 °C 108 % 108 % 108 %

Randament nominal (staţionar) la 60/40 °C 105 % 105 % 105 %

Randament nominal (staţionar) la 80/60 °C 98 % 98 % 98 %

Gradul de utilizare normat conform DIN 4702-8
la 75/60 °C

106 % 106 % 106 %

Gradul de utilizare normat conform DIN 4702-8
la 40/30 °C

110 % 110 % 110 %

Solicitare termică maximă la regimul de încăl-
zire (raportat la puterea calorică Hi şi la regimul
pur de încălzire)

76,2 kW 95,2 kW 114,3 kW

Solicitare termică maximă la încărcarea boileru-
lui (Determinat conform DIN 4702 Partea 8)

76,2 kW 95,2 kW 114,3 kW

Solicitare termică minimă (Raportat la puterea
calorică Hi şi la regimul pur de încălzire)

15,2 kW 19,2 kW 22,9 kW
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Date tehnice – încălzire
VU OE 806/5‑5 VU OE 1006/5‑5 VU OE 1206/5‑5

Temperatura maximă pe tur (setări din fabrică:
75 °C)

85 ℃
(185 ℉)

85 ℃
(185 ℉)

85 ℃
(185 ℉)

Suprapresiunea totală admisă 0,6 MPa
(6 bar)

0,6 MPa
(6 bar)

0,6 MPa
(6 bar)

Cantitatea de apă recirculată (raportat la ΔT=
23 K)

2.990 l/h 3.740 l/h 4.485 l/h

Cantitate aprox. de condens (valoarea pH-ului
3,5 … 4,0) la regimul de încălzire 40/30 °C

12,8 l/h 16,0 l/h 19,2 l/h

Înălţimea de antrenat reziduală a pompei foarte
eficiente cu grupul de pompe

0,024 MPa
(0,24 bar)

0,038 MPa
(0,38 bar)

0,036 MPa
(0,36 bar)

Înălţimea de antrenat reziduală a pompei mo-
dulatoare cu grupul de pompe

0,042 MPa
(0,42 bar)

0,026 MPa
(0,26 bar)

0,024 MPa
(0,24 bar)

Date tehnice – general
VU OE 806/5‑5 VU OE 1006/5‑5 VU OE 1206/5‑5

Categoria de autorizaţie I2H I2H I2H

Categoria de autorizaţie I2H I2H I2H

Racordul de gaz pe partea aparatului R 1 R 1 R 1

Racorduri de încălzire tur / retur pe partea apa-
ratului

G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4

Presiunea de curgere a gazului natural G20 2,0 kPa
(20 mbar)

2,0 kPa
(20 mbar)

2,0 kPa
(20 mbar)

Valoarea de racordare la 15 °C şi 1013 mbar
(raportat eventual la prepararea apei calde me-
najere), G20 (Hi = 9,5 kWh/m³)

8,0 m³/h 10,1 m³/h 12,1 m³/h

Indice Wobbe (WS) la 0 °C şi 1013 mbar, inter-
valul gaz natural H

12,0 … 16,1 kW⋅h/m³ 12,0 … 16,1 kW⋅h/m³ 12,0 … 16,1 kW⋅h/m³

Reglaj EE, raportat la WS (Hi = 9,5 kWh/m³)
(La funcţionarea cu o calitate a gazului care se
abate de la reglajul EE din fabricaţie pot rezulta
abateri de la puterea termică nominală indicată
resp. de la puterea termică setată)

15,0 kW⋅h/m³ 15,0 kW⋅h/m³ 15,0 kW⋅h/m³

Debitul masic al gazelor de ardere min. (G20) 6,9 g/s 8,9 g/s 10,6 g/s

Debitul masic al gazelor de ardere max. (va-
loare de calcul pentru dimensionarea coşului
de fum conform DIN EN 13384)

34,4 g/s 43,6 g/s 52,5 g/s

Temperatura min. a gazelor de ardere (valoare
de calcul pentru dimensionarea coşului de fum
conform DIN EN 13384)

40 ℃ 40 ℃ 40 ℃

Temperatura max. a gazelor de ardere. 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃

Racorduri de gaze de ardere aprobate C13, C33, C43, C53,
C93, B23, B53, B53P

C13, C33, C43, C53,
C93, B23, B53, B53P

C13, C33, C43, C53,
C93, B23, B53, B53P

Racordul de aer / gaze de ardere 110/160 110/160 110/160

Clasa NOx 5 5 5

Emisie NOx ≤ 50 mg/kW⋅h ≤ 50 mg/kW⋅h ≤ 50 mg/kW⋅h

Emisia de CO ≤ 30 mg/kW⋅h ≤ 30 mg/kW⋅h ≤ 30 mg/kW⋅h

Conţinut de CO₂ (valoare de calcul pentru di-
mensionarea coşului de fum conform DIN EN
13384-1)

9,0 % 9,0 % 9,0 %

Dimensiuni aparat, lăţime 480 mm
(18,9 in)

480 mm
(18,9 in)

480 mm
(18,9 in)

Dimensiuni aparat, înălţime 960 mm
(37,8 in)

960 mm
(37,8 in)

960 mm
(37,8 in)

Dimensiuni aparat, grosime 603 mm
(23,74 in)

603 mm
(23,74 in)

603 mm
(23,74 in)
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Date tehnice – electric
VU OE 806/5‑5 VU OE 1006/5‑5 VU OE 1206/5‑5

Conexiune electrică 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Siguranţa încorporată (portant) 4 A 4 A 4 A

Putere electrică absorbită min. 25 W 18 W 18 W

Putere electrică max. absorbită 122 W 160 W 160 W

Putere electrică absorbită Standby < 3 W < 3 W < 3 W

Gradul de protecţie IP X4 D IP X4 D IP X4 D

Ştampilă de verificare / nr. de înregistrare CE‑ 0085CM0415 CE‑ 0085CM0415 CE‑ 0085CM0415
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Listă de cuvinte cheie

A
Alimentare cu energie electrică ........................................... 15
Ambalaj

se salubrizează.............................................................. 33
Apă fierbinte

se prepară...................................................................... 17
Aprindere

Asistent instalare ........................................................... 19
Armătura de gaz

se înlocuieşte................................................................. 31
Arzător

se înlocuieşte................................................................. 31
se verifică....................................................................... 27

Asistent instalare .......................................................... 18–19
se restartează................................................................ 19

Autotest ............................................................................... 25
Autotest sistem electronic

se efectuează ................................................................ 25
C
Caracteristica CE .................................................................. 6
Carcasa superioară

se montează .................................................................. 25
Carcasă, tip dulap ................................................................. 4
Citire

Coduri de eroare............................................................ 29
Coduri de diagnoză ........................................................... 37

se apelează ................................................................... 23
Coduri de eroare ............................................................... 41

se citeşte........................................................................ 29
Coduri de stare.............................................................. 17, 40
Comutarea gazului .............................................................. 20
Conceptul de comandă ....................................................... 16
Conducta de scurgere a condensului.................................. 13
Configurarea aparatului

se apelează ................................................................... 19
Controler

se conectează................................................................ 16
Conţinut CO₂

se setează ..................................................................... 21
se verifică....................................................................... 21

Cote de racordare ................................................................. 9
D
Demontare

Racordul gaz-aer ........................................................... 25
Deteriorări cauzate de îngheţ

se evită ............................................................................ 5
Dezaerator rapid.................................................................. 20
Diagnoza

se efectuează ................................................................ 30
Dimensiunile produsului ........................................................ 9
Display

se înlocuieşte................................................................. 33
distanţe minime ..................................................................... 9
Durata de blocare a arzătorului

se setează ..................................................................... 23
Durata de blocare a arzătorului, rămasă

Resetare ........................................................................ 24
Durata de post-funcţionare a pompelor

se setează ..................................................................... 23

I
Instalaţia de încălzire

se aeriseşte ................................................................... 20
se umple ........................................................................ 20

Interval de întreţinere
se setează ..................................................................... 24

Î
Înlocuire

Armătura de gaz ............................................................ 31
Arzător ........................................................................... 31
Display ........................................................................... 33
Placa de circuite ............................................................ 33
Schimbător de căldură................................................... 32
Ventilator........................................................................ 32

Învelitoarea frontală
se montează .................................................................. 10

L
Limbă................................................................................... 18
Lista de erori

se şterge ........................................................................ 30
Lucrări de inspecţie ........................................................... 39

se execută ..................................................................... 24
se încheie ...................................................................... 29

Lucrări de întreţinere ......................................................... 39
se execută ..................................................................... 24
se încheie ...................................................................... 29

M
Memoria de avarii

Resetare ........................................................................ 30
se interoghează ............................................................. 30

Meniu funcţional .................................................................. 25
Mesaj de service ................................................................. 29
Miros de gaze de ardere ....................................................... 4
Mirosul de gaz ....................................................................... 4
Mod umplere ....................................................................... 18
Modul de funcţionare al pompelor

se setează ..................................................................... 23
Modulul multifuncţional........................................................ 18
Monitor în direct

se apelează ................................................................... 17
Montare

Racordul gaz-aer ........................................................... 28
N
Nivel specialist

se apelează ................................................................... 16
Număr de articol .................................................................... 7
Numărul de apel al specialistului autorizat .......................... 19
P
Parametru

Resetare ........................................................................ 30
Partener service .................................................................. 29
Piesa laterală

se demontează .............................................................. 30
se montează .................................................................. 31

Piese de schimb .................................................................. 24
Placa de circuite

se înlocuieşte................................................................. 33
Placa de timbru ..................................................................... 7
Pompa de recirculare .......................................................... 16
Pregătire

reparaţie......................................................................... 30
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Prescripţii............................................................................... 6
Presiunea de umplere

se citeşte........................................................................ 19
Produs

se goleşte ...................................................................... 29
se porneşte .................................................................... 18
se predă utilizatorului..................................................... 24
se salubrizează.............................................................. 33
se scoate din funcţiune.................................................. 33
se suspendă .................................................................. 10

Programe de test................................................................. 17
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